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 ４・茨戸東部中継ポンプ場

(1)  揚  水  量  等

降水量 雨水放水量(雨水ポンプ)(m
3
)

(mm/月) 月量 日量 日数 月量 日量 月量 日量

4 11.0 1,403,070 46,770 0 0 0 1,403,070 46,770

5 72.5 830,940 26,800 2 87,580 2,820 743,360 23,980

6 73.5 949,850 31,660 4 73,700 2,450 876,150 29,210

7 60.5 847,110 27,330 1 103,330 3,340 743,780 23,990

8 217.5 1,652,570 53,310 6 514,630 16,600 1,137,940 36,710

9 86.0 1,028,680 34,290 4 144,450 4,820 884,230 29,470

10 73.0 841,440 27,140 1 38,770 1,250 802,670 25,890

11 90.0 984,030 32,800 5 65,170 2,170 918,860 30,630

12 119.0 904,810 29,190 2 6,570 210 898,240 28,980

1 71.5 661,730 21,350 0 0 0 661,730 21,350

2 104.0 610,720 21,810 0 0 0 610,720 21,810

3 35.5 2,201,940 71,030 4 71,040 2,290 2,130,900 68,740

合計 1,014.0 12,916,890 － 29 1,105,240 － 11,811,650 －

平均 84.5 1,076,410 35,390 2 92,100 3,030 984,300 32,360

8/16 － 8/16 － 8/16 － 8/16

72.5 432,470 6 274,450 158,020

－ － 2/16 － － － 2/16

16,490 0 16,490

汚水送水量(汚水ポンプ)(m
3
)

最小

１   運  転  実  績  調

最大

総揚水量 (m
3
)

月
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 ４・茨戸東部中継ポンプ場

(2)  運  転  時  間

23m
3
/分 23m

3
/分 49m

3
/分 49m

3
/分 実運転 試運転 実運転 試運転 実運転 試運転

4 232.1 587.3 28.2 0.0 847.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 378.3 45.7 18.9 0.1 443.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 0.0

6 70.0 423.3 26.8 0.0 520.1 0.0 0.0 6.6 0.0 6.6 0.0

7 407.7 29.4 12.0 0.0 449.1 0.0 0.0 7.9 0.0 7.9 0.0

8 99.8 491.9 57.0 0.0 648.7 0.0 0.0 30.5 0.0 30.5 0.0

9 423.8 68.5 27.4 0.0 519.7 0.0 0.0 11.0 0.0 11.0 0.0

10 79.1 392.7 15.6 0.0 487.4 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0

11 461.0 62.6 23.0 0.0 546.6 0.0 0.0 4.9 0.0 4.9 0.0

12 54.0 493.5 2.3 5.1 554.9 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0

1 350.0 59.5 0.6 0.0 410.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 17.9 352.4 0.0 6.6 376.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 688.6 399.5 110.2 0.1 1,198.4 0.0 0.0 7.8 0.0 7.8 0.0

合計 3,262.3 3,406.3 322.0 11.9 7,002.5 0.0 0.0 78.6 0.0 78.6 0.0

平均 271.9 283.9 26.8 1.0 583.5 0.0 0.0 6.6 0.0 6.6 0.0

最大 688.6 587.3 110.2 6.6 1,198.4 0.0 0.0 30.5 0.0 30.5 0.0

最小 17.9 29.4 0.0 0.0 376.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

月

150m3/分

汚水ポンプ運転時間(h)

汚雨
φ600雨

雨水
φ1,000汚雨

φ600汚 合計
計

49m3/分

No.1
φ450

No.2
φ450

汚水
φ600

雨水ポンプ（電動）運転時間(h)
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 ４・茨戸東部中継ポンプ場

(3) 電 力 使 用 量
電               力               量

水     処     理     量     (  動     力  )

月 揚     水     量

汚 水 ポ ン プ 雨 水 ポ ン プ

水 量 買 電 発 電 使 用 量 水 量 買 電 発 電 使 用 量

(m
3
) (kWh) (kWh) ／ 水 量 (m

3
) (kWh) (kWh) ／ 水 量

4 1,403,070 49,600 0 0.0354 0 0 0 －

5 743,360 25,230 0 0.0339 65,930 1,960 0 0.0297

6 876,150 30,220 0 0.0345 61,690 1,810 0 0.0293

7 743,780 24,830 0 0.0334 73,410 2,220 0 0.0302

8 1,137,940 38,650 0 0.0340 279,310 8,540 0 0.0306

9 884,230 29,490 0 0.0334 101,200 3,060 0 0.0302

10 802,670 27,430 0 0.0342 20,940 640 0 0.0306

11 918,860 31,190 0 0.0339 45,530 1,380 0 0.0303

12 898,240 31,130 0 0.0347 6,570 200 0 0.0304

1 661,730 22,370 0 0.0338 0 10 0 －

2 610,720 21,070 0 0.0345 0 0 0 －

3 2,130,900 74,590 0 0.0350 71,040 2,200 0 0.0310

合計 11,811,650 405,800 0 － 725,620 22,020 0 －

平均 984,300 33,817 0 0.0344 60,470 1,835 0 0.0303

最大 2,130,900 74,590 － 0.0354 279,310 8,540 － 0.0310

最小 610,720 21,070 － 0.0334 0 0 － 0.0293
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 ４・茨戸東部中継ポンプ場

(4) 重油使用量・その他（用水）

月 雨  水  ポ  ン  プ

水 量 実 運 転 試 運 転 使 用 量 実 運 転 試 運 転 実 運 転 試 運 転

(m
3
) (L) (L) ／ 水 量 (L) (L) (L) (L) (L)

4 0 0 68 － 0 8 0 0 76

5 21,650 245 108 0.0113 0 11 0 245 119

6 12,010 177 66 0.0147 0 7 0 177 73

7 29,920 407 64 0.0136 0 6 0 407 70

8 235,320 2,732 65 0.0116 0 7 0 2,732 72

9 43,250 630 64 0.0146 0 6 0 630 70

10 17,830 190 149 0.0107 0 7 0 190 156

11 19,640 280 87 0.0143 0 8 0 280 95

12 0 0 67 － 0 6 0 0 73

1 0 0 68 － 0 7 0 0 75

2 0 0 72 － 0 7 0 0 79

3 0 0 71 － 0 7 0 0 78

合計 379,620 4,661 949 － 0 87 0 4,661 1,036

平均 31,640 388 79 0.0123 0 7 0 388 86

最大 235,320 2,732 149 0.0147 0 11 0 2,732 156

最小 0 0 64 0.0107 0 6 0 0 70

自 家 発 電 機

動                   力 合 計
使 用 量 (L)

重 油

その他
使用量
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 ４・茨戸東部中継ポンプ場

２　　 決 　算 　状 　況 　調

(1)　処理区分別決算内訳 （単位　円）

項 目 管 理 費 水 処 理 費 計 比　率

職 員 数 0 人 2 人 2 人 －

給 料 0 8,311,500 8,311,500 13.2% 

手 当 等 0 5,744,865 5,744,865 9.1% 

法 定 福 利 費 0 2,965,723 2,965,723 4.7% 

人 件 費 計 0 17,022,088 17,022,088 27.0% 

被 服 費 0 0 0 0.0% 

備 消 耗 品 費 0 0 0 0.0% 

光 熱 水 費 0 0 0 0.0% 

印 刷 製 本 費 0 0 0 0.0% 

通 信 運 搬 費 0 - 0 0.0% 

賃 借 料 0 0 0 0.0% 

手 数 料 0 - 0 0.0% 

委 託 料 0 0 0 0.0% 

修 繕 費 62,700 16,560,357 16,623,057 26.3% 

動 力 費 0 29,492,766 29,492,766 46.7% 

薬 品 費 0 0 0 0.0% 

損 害 保 険 料 0 0 0 0.0% 

負 担 金 0 0 0 0.0% 

自 動 車 重 量 税 0 0 0 0.0% 

経 費 計 62,700 46,053,123 46,115,823 73.0% 

合 計 62,700 63,075,211 63,137,911 100.0% 

比 率 0.1% 99.9% 100.0% －
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 ４・茨戸東部中継ポンプ場

(2) 修繕工事等内訳

直　接　修　繕

場所 区分 修 繕 件 名
金額

(千円)
工 期 作 業 内 容

Ａ ルーフドレン配管補修 6 9/14 ～ 9/14
沈砂池上部にあるルーフドレ
ン配管の穴再補修

Ｃ トラフコンベヤNo.1シュー交換 175 12/14 ～ 12/15
シュー交換完了、ウィングゴ
ムの付替え作業継続中

Ｃ 排気ファン整備 100 3/4 ～ 3/4
ホッパー室排気ファンダン
パーユニット交換

計 281

Ａ 1 　件　 建物

Ｂ 0 　件　 構築物

Ｃ 2 　件　 機械及び装置

Ｄ 0 　件　 車両運搬具

Ｅ 0 　件　 工具器具及び備品

請　負　修　繕

場所 区分 修 繕 件 名
金額
(千円)

工 期 作 業 内 容

沈
砂
池

庁
舎
関
係

そ
の
他

計 0

Ａ 0 　件　 建物

Ｂ 0 　件　 構築物

Ｃ 0 　件　 機械及び装置

Ｄ 0 　件　 車両運搬具

Ｅ 0 　件　 工具器具及び備品

区
分
別
集
計

0 　千円　

0 　千円　

0 　千円　

0 　千円　

0 　千円　

沈
砂
池

区
分
別
集
計

6 　千円　

0 　千円　

175 　千円　

0 　千円　

0 　千円　
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