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00
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下部消火水槽

下部消火水槽

下部消火水槽

階段(2)

EV(3)

EV(5)

1

B1F空調機械室詳細図　1　参照

2

B1F空調機械室詳細図　2　参照

3

B1F空調機械室詳細図　3　参照

L

K

J

I

排気風洞

EV機械室(5)

倉庫（5）

6,500

17 19

C

3,
02
5

下部湧水槽

2,
30
0

72
5

地下通路

3,500 3,000

清掃員控室(2) 仮眠室

清掃員控室(1)

※ 湧水槽（6.1×2.7×2.1H）の洗浄を行う。

【有効容量：3.3ｍ3】

【有効容量：16.5ｍ3】

【有効容量：100ｍ3】

【有効容量：147ｍ3】

地下1階平面図-1　　（衛生設備：改修）　　　S＝1/200

地下連絡通路平面詳細図　　（衛生設備：改修）　　　S＝1/50

※ 汚水槽（8.2×5.2×1.7H）の汚泥処理・洗浄・消毒を行う。
※ 雑用水槽（8.2×5.2×1.7H・8.6×8.2×1.7H）の洗浄を行う。

※ 太文字、太線は改修部分を示す。

PD

PD

100

100 100100

100

100

FS×4個

FJ（SUS）50×500L×2

65DTLP（湧水槽内）

GV50×2
CV50×2

65

PDY

B2-3

×2

Ｐ Ｐ

防虫網（SUS)100φ

防虫網（SUS)100φ

防虫網（SUS)100φ

防虫網（SUS)100φ×2

凡　例

汚水・雑排水管

記　号 配管用途

仮設給水管（屋内）

給湯管（往）

直圧側給水管（屋内）

二次側給水管（飲用）

雨水管

配 管 種 別

一般配管用ステンレス鋼管（拡管式）

一般配管用ステンレス鋼管（拡管式）

水道用ポリエチレン二層管（直圧系統）

一般配管用ステンレス鋼管（拡管式）

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管（黒）

ＳＵ

ＳＵ

ＳＵ 給湯管（返） 一般配管用ステンレス鋼管（拡管式）

Ｐｅ

ＳＵ 二次側給水管（雑用） 一般配管用ステンレス鋼管（拡管式）

R

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管（黒）

ポンプアップ排水管 排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管PD

配管用炭素鋼鋼管(白)水抜管（ドレン管）

配管用炭素鋼鋼管(白)通気管

ＳＵ

二次側給水管（屋外） 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

雑排水管（雨水槽内） 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

G ガス管（屋内露出） 配管用炭素鋼鋼管(白)

WG 中圧ガス管（屋内露出） 配管用炭素鋼鋼管(白)

※ ＦＳ：フロートスイッチ（ポンプ付属品）

イ

既設管内をカメラにて調査した結果
腐食が見られなかったため既設再利用
×５ヶ所

詳細図　イ　参照

2

WT

●

配 管 継 手

ナイスジョイント（拡管式・60SU以下）タスカルジョイント（加工管・75SU以上）

ＭＤ継手

ＭＤ継手

溶接継手

ねじ込み式継手（白）

ねじ込み式継手（白）

ドレネジ継手

コートドレネジ継手

ナイスジョイント（拡管式・60SU以下）タスカルジョイント（加工管・75SU以上）

ナイスジョイント（拡管式・60SU以下）タスカルジョイント（加工管・75SU以上）

ナイスジョイント（拡管式・60SU以下）タスカルジョイント（加工管・75SU以上）

ナイスジョイント（拡管式・60SU以下）タスカルジョイント（加工管・75SU以上）

防食継手

ＤＶ継手

水道用ポリエチレン管金属継手

20Su

C 塩素注入管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） ＨＩＴＳ継手
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TEL(011)726-1156

地下1階-1平面図　(改修)
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ＥＶ

汚水槽

雨水槽

熱源機械室シャワー

54
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,0
00

42
,0
00

ピット 防火水槽

発電機室

監視室

EVピット

Ｎ

0

01

R

T

V

X

Y

8,
50
0

20
,0
00

3,
00
0

I

J

K

L

8,
50
0

74,000

9,0008,500 3,0006,000 6,500 7,000

13,500

1 2 3 4 5 6 8 9 10 17 19 2011 14 15

8,500 3,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

WC（男）WC（女）

DS

空調機械室

ピットピット

排気風洞

ピット ピットピットピット

ピットピットピット

ピット
ピット

ピット

ピット

ピット

ピット

EV3

ピット

ピット

ピット

清掃員控室(2) 仮眠室

沈砂槽

【有効容量：24.0ｍ3】

※ 雨水槽（5.5×5.3×1.7H、5.5×1.9×1.7H）の洗浄を行う。

【有効容量：17.0ｍ3】

125

80.125

65

50

80

80.125

PDY

B1-8

PDY

B1-5

PDY

B1-3

50

PDY

B1-6

PDY

B1-2

50

PDY

B1-1

65

80

50

PDY

B1-4

65

80

PDO

B1-1

B1-1

PDR

50

既設管接続

既設管接続

既設管接続

既設管接続

既設管接続

既設管接続

※ 汚水槽（8.4×5.3×1.5H）の汚泥処理・洗浄・消毒を行う。

地下1階平面図-2　　（衛生設備：改修）　　　S＝1/200

※ 太文字、太線は改修部分を示す。

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD
PD

PD PD

P

P

P

P

P

P

P

P P

P P

FJ（SUS）50×500L

CV50

FS(警報用)×1個

FS(警報用)×1個

FJ（SUS）50×500L

CV50

FS(警報用)×1個

CV50

FJ（SUS）50×500L

FS(警報用)×1個

CV50

FJ（SUS）50×500LFS(警報用)×1個

CV50

FJ（SUS）50×500L

FS(警報用)×1個

CV50

FJ（SUS）50×500L

FS(警報用)×1個

CV50

FJ（SUS）50×500L

FJ（SUS）65×750L×2

GV65×2
CV65（汚水用）×2

FS×3個

FS×3個

FJ（SUS）100×750L×2

GV100×2
CV100（汚水用）×2

※ ＦＳ：フロートスイッチ（ポンプ付属品）
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詳細図参照

40

50

40

5050

50

40

40.40

１階平面図－１　　　　S＝1/200

※ 太文字、太線は改修部分を示す。

PD

PD

50

PD

PD

CV50

FJ50×500L

PDY
B1-10

PDY
B1-9

PDY
B1-7

B1-11
PDY

CV50

FJ50×500L

CV50

FJ50×500L

CV50

FJ50×500L

既設管接続

PD

50

既設管接続

既設管接続

PD

既設管接続

65

50

6565

P P

P

P

FS(警報用)×1個

FS(警報用)×1個

FS(警報用)×1個

FS(警報用)×1個

※ ＦＳ：フロートスイッチ（ポンプ付属品）

20Su

20Su

６５（天井）
Ｒ

６５

Ｒ

床上＋300で既存配管に接続

著しい配管の詰まりを確認したため、
部分的に更新

 内  沢 　 翔  太  郎

池 田 煖 房 工 業 株 式 会 社

生涯学習総合センター改修衛生設備工事

現場代理人
請 負 人

工 事 名

縮

尺
図 面 名 称

製

図
図

番
工 期

し　　ゅ　　ん　　功　　図

着　　手

しゅん功

令和　２年１２月１４日

令和　４年　３月　７日

TEL(011)726-1156

1階平面図-1　(改修)
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倉庫（2）

音楽スタジオ（1）
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音楽スタジオA
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倉庫（A）

技術工作
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下部防火水槽

前室

CW

1

50.40.65
Q

17

20

40
ホワイエ

ホ－ル客席

詳細図参照

サ－ビスヤ－ド（2）（下部雨水槽）

9,000

3,000 6,000

6,
00
0

Y

Z

6 8

2,
55
0

プラットフォーム

スロープ

（下部沈砂槽）

釜場

100

B1-1

PDR

１階平面図－２　　　　S＝1/200

1階ホワイエ水呑平面図　　　S＝1/100

※ 太文字、太線は改修部分を示す。

1階サービスヤード（2）平面図　　　S＝1/100

※ 太文字、太線は改修部分を示す。

ステージ

スロープ

楽屋3-B

楽屋1

綱元

DS

技術研修室

遊びの森PS

楽屋3-A

D-100

ロ

詳細図　ロ　参照

詳細図　ハ　参照

ハ
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FJ（SUS）100×750L×2

GV100×2

CV100（汚水用）×2

20Su
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詳細図参照

6階平面図　　　　S＝1/200

機械室（2）詳細図　　（衛生設備：改修）　　S＝1/100

※ 太文字、太線は改修部分を示す。
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間接排水金物 
150φ×40（再使用）
錆止め処理後
ホッパーカバー取付
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既設管接続

既設管接続

既設間接排水金物に接続

流し排水金物
 CN-SC 40

C-50

散水栓 SF-3-13（T28UNH13、LF-33U）
同上BOX B3-S3WL

GV20

GV20（水抜）
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詳細図　チ　参照
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