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発寒清掃工場 電気設備整備業務
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3 9 15    電気室電気設備点検 (単線結線図)
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札幌市環境局環境事業部発寒清掃工場

仕　様　図　面

業　務　名

全体図    真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図3）    真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図9）

１階機器配置図    真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図4）
   受変電設備シーケンス点検、保護継電器点検整備
　 (単線結線図)

２階機器配置図    真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図5）

   真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図2）    真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図8）

   真空遮断器・接触器点検整備（単線結線図）    真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図6）

   真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図1）    真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図7）
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発 寒 清 掃 工 場

真空遮断器・接触器点検整備
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(丸数字は別紙点検表「保護継電器リスト」の番号に対応)
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保 護 継 電 器 点 検 整 備
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