
札幌市一般廃棄物最終処分場水質検査記録（令和4年度）

山口処理場周縁地下水測定結果

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

報告日 ２８日 ３１日 ３０日 ２９日 ３１日 ３０日 ３１日 ３０日 ２８日 ３１日 ２８日 ３１日

採水日 ６日 １１日 ２日 １日 ３日 １日 ６日 ４日 １日 ５日 １日 １日

電気伝導率 (mS/m) 45 47 47 58 53 51 62 140 180 120 110 88

塩素イオン (mg/l) 21 23 27 30 40 30 35 300 390 230 170 96

電気伝導率 (mS/m) 53 78 76 110 86 78 99 79 95 84 82 94

塩素イオン (mg/l) 45 38 39 38 30 33 32 31 33 27 36 40

電気伝導率 (mS/m) 32 35 34 32 31 31 32 35 32 31 33 35

塩素イオン (mg/l) 16 19 15 15 11 13 17 22 19 16 19 21

電気伝導率 (mS/m) 58 46 45 58 64 67 87 73 72 64 64 62

塩素イオン (mg/l) 47 35 35 48 57 56 60 50 45 40 36 37
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