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(MB)

EM-AE0.9-20P(E31)N-1～警報盤

P

P

熱回収

PH-1

凡　　　　　　　　例

記　号 名　称　・　仕　様

自動制御盤CP-1

　  〃  　  200x200x200  〃

(A)

(B)

P-1 動力制御盤(内部改修)

動力制御盤 鋼板製･壁掛型P-3

(C)

ET付

(D)

(E)

　  〃  　  200x200x200  〃　〃 ET付

ET付

ET付(F)

　  〃  　  200x200x200 溶融亜鉛･WP

　  〃  　  300x300x200 溶融亜鉛･WP

ET付(G)

　  〃  　  300x300x200 溶融亜鉛･WP ET付(H)

　  〃  　  300x300x200 溶融亜鉛･WP(I)

AC

丸型露出ﾎﾞｯｸｽ 19 1方出

発 電 機 仕 様

備 考

C P 5 V B - S N G B
ﾔﾝﾏ-ｴﾈﾙｷﾞ-ｼｽﾃﾑ㈱

数量

移 設 機 再 取 付1

仕 様名 称

スプリング防振架台・システムコントロ－ラ－付燃料消費量 -天然ガス（13A） 1.4Ｎｍ3/H

3φ× 200V× 0.44KW

排熱回収量　９．６ＫＷ（７０℃→７５℃）２７．６Ｌ/ｍ in定格発電能力　５．０ＫＷ

屋外設置型　　インバ－タ－連携式ガスエンジン発電器・寒冷地仕様発 電 機

S=1/50チンパンジ－館機械室電灯動力設備図

発電機

（ｽﾃﾝﾚｽ製）

発電機用取付架台
H形鋼 150× 150× 2700× 7t

1

2

3

4

5

警報盤(5L)

動力情報盤 (P-3)異常

汚水汚物排水 ﾎﾟﾝﾌﾟ盤異常

機械室動力制御盤異常

加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ異常

大展示室温度異常

警報盤５Ｌ新設
P

P P
PH-1～2

EM-IE2.0*6、 E2.0(E31)

EM-EEF2.0-2C(E19)

UTP0.5-4PCat6(E19)N-1～警報盤

EM-EEF2.0-2C,E5.5(31)

EM-AE0.9-20P

UTP0.5-4P Cat6 N-1～警報盤

EM-EEF2.0-2C

N-1～警報盤

EM-AE0.9-20P

UTP0.5-4PCat6　

G54

G28

G54

G54～ 2

EM-CEES2-2C (OVGR)

EM-FCPEE1.2-1P積算電力量計

EM-CET22(発電電力系統）

EM-CEE1.25-2C～ 2（変流器、ｷｭｰﾋﾞｸﾙより）

EM-CEES1.25-C(発電機～ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ）

EM-CEE1.25-C(発電機～ ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ）

EM-KPEE-S1.25-2P-2(ﾁﾝﾊﾟ電灯、動力電力量）

EM-CEES2-2C

EM-CEE1.25-2C～ 2（変流器、ｷｭｰﾋﾞｸﾙより）

EM-CET14ｺｰｼﾞｪﾈ用動力幹線

EM-CET22(発電電力系統）

(OVGR)

EM-AE1.2-2C～ 2(G16)水道 ﾒｰﾀｰ(一般水、洗浄水）

G
G28

EM-IE2.0*3,E2.0(E25)～ 2

EM-IE2.0*6,E2.0(E31)

EM-IE2.0*3,E2.0(E25)

ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

ﾋｰﾀｰﾘﾓｺﾝ～ 2

(無圧 ﾋｰﾀｰHB-2、 HB-3)

EM-CEES1.25-C
(E25)(発電機～ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ)

EM-CEE1.25-C

EM-FCPEE1.2-1P(E19)（発電機電力量)

※ (B)※ (A)

HB-3 HB-2

既設電灯盤

No.13に接続

EM-CEES1.25-2C(E19)N-1～ CP-1
UTP0.5-4PCat6(E19)N-1～警報盤

発電電力系統連携用EM-CET22ﾟ

EM-CET14ﾟ　　 (E63)

露出配管配線※(A)

露出配管配線

EM-AE1.2-2C～ 2 水道使用量

EM-CEE1.25ﾟ-2C～ 2　　 　  (E51)

EM-CEE-S2ﾟ-2C

EM-KPEES-S1.25ﾟ-2P～ 2

OVGR用

電力計測用

※(B)

変流器～2(逆潮防止)

(P-1)(CP-1)

　BC ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ ﾒﾀﾙﾓｰﾙA型用、B型用

BC

AC

温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ

熱回収 ﾎﾟﾝﾌﾟ　

露出配管・配線

天井内配線

※特記なき電線路は以下による

N-1

P-3

熱回収

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ38sq

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ38sq

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ38sq

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ38sq

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200x200x200 ﾒﾗﾐﾝ焼付

　 〃  　  300x300x200 ﾒﾗﾐﾝ焼付

　 〃  　  300x300x300 ﾒﾗﾐﾝ焼付
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正面図
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発電機

H形鋼150×150×2700×7t
発電機用取付架台
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発電機

（ステンレス製）

H形鋼150×150×2700×7t
発電機用取付架台
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側面図

強 電

山砂
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ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ
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790

山砂

掘削断面　Ａ 掘削断面　Ｂ７９０＊９１５ ７９０＊９１５

細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ　t=30

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=50

路盤材　切込砕石0～40 t=300

ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ

ﾀｯｸｺｰﾄ

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

EM-EEF2.0-2C(MA)

ﾁﾝﾊﾟﾝｼﾞｰ館動力幹線(P-3)

調理室

風除室

Ｂ1

Ａ3

Ａ2

Ｂ2

Ｂ3

SK
WC

風除室

ｷ-ﾊﾟ通路

隔離寝室

放飼場

ポンプ室搬入口
寝室

１

２

4,750

7,000

6,
5 0

0

スロ－プ

機械室

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 100x100x100 溶融亜鉛 ･WP

EM-AE1.2-2C～ 2(G16)

水道量計収納箱～2(機械設備工事 )

弱電線引込用ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ共用

(露出配管配線)

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150x150x100 溶融亜鉛･WP

(露出配管配線)
EM-AE1.2-2C～ 2(G16)

以降下図参照

EM-AE1.2-2C(G16)～ 2

ﾁﾝﾊﾟﾝｼﾞｰ館 動力設備図 S=1/100
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７９０＊９１５

細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ　t=30

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=50

路盤材　切込砕石0～40 t=300

ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ

ﾀｯｸｺｰﾄ

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

掘削断面　Ｃ

(E)

(A)

EM-IE2.0*6,E2.0(熱回収P、 HB-3)(MF28)

EM-FCPEE1.2-2P(ﾘﾓｺﾝ)
EM-CEE1.25-2C(運転信号)　　

EM-CEE1.25-2C(運転信号)　　
EM-FCPEE1.2-2P(ﾘﾓｺﾝ)
EM-CEE2.0-10C(燃焼信号他 )

EM-IE2.0*3,E2.0(HB-2) (MF28)

(MF28)

EM-CEE1.25-6C(発電機運転信号 )

EM-CEE2.0-10C(燃焼信号 ･発電機運転信号)
(MF28)

(E31)

EM-CEE2.0-10C(E31) （無圧ﾋｰﾀｰ燃焼信号等）
EM-FCPEE1.2-2P～ 2(E25) （無圧 ﾋｰﾀｰ～ ﾘﾓｺﾝ）

EM-CEE1.25-2C～ 2　　　　　  　 (無圧ﾋｰﾀｰ運転信号）

EM-CEE1.25-6C(2芯使用)　  　　(発電機運転信号）

機械室 調理室

難燃FEP50

難燃 FEP50

EM-AE1.2-2C(難燃 FEP30)ｶﾞｽﾒｰﾀｰ

(G)

EM-CEE2.0-10C(E31)

EM-CEE2.0-10C(E31)

EM-AE0.9-20P(E31)

EM-CEES1.25-2C(E19)

EM-AE0.9-20P((E31))

((E25))

山砂

ｶﾞｽ

難燃FEP50難燃FEP50 難燃FEP50難燃FEP50難燃FEP30 難燃FEP30 難燃FEP50 難燃FEP50

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 100x100x75 溶融亜鉛 ･WP

(H) (I)

掘削断面

掘削断面

掘削断面

Ａ

Ｃ

Ｂ

ｶﾞｽ管 ｶﾞｽ管

チンパンジー館 　　図１１－２１　　
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 ※図１２欠番


