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位置図 (1/20000)

札幌市西区八軒９条西７丁目１－６５ 新川水再生プラザ

全体配置図（１／２０００）
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位置図・配置図
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単線結線図
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業務名

図面名 第１処理施設高圧電気室
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新川水再生プラザ第１処理施設

高圧電気設備点検業務

新川水再生プラザ

札幌市下水道河川局事業推進部

AH04 セルビウスインバータ変圧器盤
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RM01 送水施設受電盤

RM02 変圧器盤 ３φ変圧器（乾式モールド型），750kVA，6.6kV/420V

盤 番 号 盤 名 称 備 考
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非常用発電機室（１Ｆ）

流雪溝送水施設電気室（１Ｆ）
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４
４

新川水再生プラザ第１処理施設
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接地端子盤


