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　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番

図面名
縮
尺 1/200（A3）

1/100（A1）
2

　豊平川水再生プラザ　本館　低々段ポンプ施設　１階　平面図 31

役務名
　令和７年５月　　　作製
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調査対象

・低々段ポンプ室　　　東芝製１５台（東芝ライテック１１台、東芝電材４台）

・受変電室　　　　　　東芝製２９台

・搬入口　　　　　　　東芝製　３台

・階段室　　　　　　　東芝製　１台
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本館　低々段ポンプ施設　１階　平面図　S=1/200

豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務

・自家発電気室　　　　東芝製１２台



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番
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縮
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　豊平川水再生プラザ　本館　低々段ポンプ施設　２階　平面図
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役務名
　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務
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調査対象

・コントロールセンタ室　　　東芝製５３台

・空調機械室　　　　　　　　東芝製１１台

・階段室　　　　　　　　　　東芝製　１台
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札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番
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31　豊平川水再生プラザ　本館　増築部　１階　平面図

役務名

調査対象

・廊下（歩廊）　　　東芝製５台

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務
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札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番
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役務名

　豊平川水再生プラザ　本館　増築部　２階　平面図

調査対象

・受配電盤室　　　東芝製１１台

・旧操作室　　　　東芝製１０台

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務



調査対象

・連絡管廊　　　　　　東芝製１３台

札幌市下水道河川局事業推進部
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旧本館、第２処理施設間の連絡管廊　平面図　S＝1/400

　豊平川水再生プラザ　旧本館～第２処理施設連絡管廊　平面図
1/200（A1）

1/400（A3）
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役務名　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番
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役務名

31　豊平川水再生プラザ　第２処理施設　雨水ポンプ室　地下１階　平面図

調査対象

・雨水ポンプ室　　　　東芝製３台

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務
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第２処理施設　最初沈殿池・反応タンク　地下１階　平面図　S＝1/400

　豊平川水再生プラザ　第２処理施設　最初沈殿池・反応タンク　地下１階　平面図 31

役務名

調査対象

・最初沈殿池～反応タンク間管廊　　　　　東芝製２３台

・ブロワ室　　　　　　　　　　　　　　　東芝製１２台

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務
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　豊平川水再生プラザ　第２処理施設　最初沈殿池・反応タンク　１階　平面図

第２処理施設　最初沈殿池・反応タンク　１階　平面図　S＝1/400
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役務名

調査対象

・最初沈殿池～ブロワ室間歩廊　　　　　　東芝製４台

・最初沈殿池～反応タンク横歩廊　　　　　東芝製３台

・ブロワ室　　　　　　　　　　　　　　　東芝製１６台

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務

・最初沈殿池～反応タンク間歩廊　　　　　東芝製２台
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課 長 製 図主 任係 長 図 番
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10
　豊平川水再生プラザ　第２処理施設　反応タンク・最終沈殿池　地下１階　平面図 31

役務名

調査対象

・反応タンク～最終沈殿池主管廊　　　　　東芝製１４台

・反応タンク～最終沈殿池間管廊　　　　　東芝製２５台

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務
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役務名

調査対象

・旧電気室　　　　　東芝製１４台

・旧工作室　　　　　東芝製１０台

・次亜タンク室　　　東芝製１１台（上部６台、下部５台）

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務
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役務名

調査対象

・返送汚泥貯留槽作業床　　　　　東芝製１０台

・ファンルーム　　　　　　　　　東芝製６台

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番

図面名
縮
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31　豊平川水再生プラザ　旧汚泥工場　１階　平面図

役務名

調査対象

・水平コンベヤ室　　　　東芝製１台

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番
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31　豊平川水再生プラザ　汚泥処理施設　管理棟　地下１階　平面図
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　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務

・油庫　　　　　　　東芝製５台

・ポンプ室　　　　　東芝製７台

調査対象

・上水受水槽室　　　東芝製４台

・汚泥焼却炉室　　　東芝製２４台

・管廊（１）　　　　東芝製１１台

・管廊（２）　　　　東芝製１２台

・消火水槽ポンプ室　東芝製２台

・ボイラー室　　　　東芝製１台

・資料室　　　　　　東芝製１０台



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番
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汚泥処理施設　管理棟　１階　平面図　S＝1/400

　豊平川水再生プラザ　汚泥処理施設　管理棟　１階　平面図 31

役務名

調査対象

・汚泥焼却炉室　　　　東芝製１０台

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務
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役務名

調査対象

・汚泥焼却炉室　　　　東芝製１９台

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務
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課 長 製 図主 任係 長 図 番

図面名
縮
尺

1/200（A1）

1/400（A3）

N R' T

A C' M S Y

3 2
分離液処理棟

2 3 2 22 1
2 1

汚泥処理棟
1 8

1 7' 汚1 6
熱処理棟泥

処
1 3理

施6
設

10

A N

K E Y P L A NO

P

　豊平川水再生プラザ　汚泥処理施設　管理棟　３階　平面図
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役務名
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調査対象

・前室　　　　　　　　　　東芝製１台

・受変電室　　　　　　　　東芝製２７台

・バンカー室　　　　　　　東芝製６台

・汚泥焼却炉室　　　　　　東芝製１３台

・階段室　　　　　　　　　東芝製２台

・コンベヤ室　　　　　　　東芝製１５台（内２台は高所設置）

作業高さ６ｍ程度（ローリングタワー３段程度）

取付の照明器具を含む

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務

・コントロールセンター　　東芝製３３台

・ファンルーム室　　　　　東芝製２６台



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番
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汚泥処理施設　分離液棟　地下１階　平面図　S＝1/400

調査対象

・ブロワー室（地下２階）　　東芝製１０台

・ブロワー室（地下１階）　　東芝製３台

・ポンプ室　　　　　　　　　東芝製８台

・管廊　　　　　　　　　　　東芝製２台

　豊平川水再生プラザ　汚泥処理施設　分離液棟　地下２階、地下１階　平面図
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役務名　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務
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31

役務名

調査対象

・ブロワ室　　　　　　　　　東芝製２３台

・管廊（２）　　　　　　　　東芝製７台

・管廊（３）　　　　　　　　東芝製７台

・電気室　　　　　　　　　　東芝製３台

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務
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熱処理棟　地下２階　平面図　S=1/200

調査対象

・ポンプ室　　　東芝製１４台

・階段室　　　　東芝製３台

31

役務名

　豊平川水再生プラザ　熱処理棟　地下２階　平面図

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番

図面名
縮
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熱処理汚泥濃縮槽室

熱処理棟　地下１階　平面図　S=1/200

21

熱処理機械室

31　豊平川水再生プラザ　熱処理棟　地下１階　平面図

役務名

・ポンプ室（２）　　東芝製３台

・ポンプ室（１）　　東芝製４台

調査対象

・機械室　　　　　　東芝製７台

・倉庫　　　　　　　東芝製２台

・階段室　　　　　　東芝製３台

・熱処理機械室　　　東芝製３４台

・ＰＳ　　　　　　　東芝製１台（高所設置）
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取付の照明器具を含む

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番

図面名
縮
尺 1/200（A3）
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調査対象

・熱処理汚泥濃縮槽　　東芝製３台

・工作室　　　　　　　東芝製１２台

・軟水タンク室　　　　東芝製７台

・窒素ボンベ室　　　　東芝製１台

・階段室　　　　　　　東芝製３台

・前室　　　　　　　　東芝製２台

・熱交換器室　　　　　東芝製３２台

・ＰＳ　　　　　　　　東芝製１台（高所設置）
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役務名

　豊平川水再生プラザ　熱処理棟　１階　平面図

作業高さ６ｍ程度（ローリングタワー３段程度）

取付の照明器具を含む

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番

図面名
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　豊平川水再生プラザ　熱処理棟　２階　平面図
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役務名

熱交換器室

取付の照明器具を含む

作業高さ８ｍ程度（ローリングタワー４段程度）

取付の照明器具を含む

作業高さ７．５ｍ程度（ローリングタワー４段程度）

調査対象

・階段室　　　　東芝製３台

・反応器室　　　東芝製１３台

　　　　　　　　（内４台はＨＩＤ）

・倉庫　　　　　東芝製１台

・前室　　　　　東芝製２台

・ＰＳ　　　　　東芝製１台（高所設置）

・熱交換器室　　東芝製１３台（内９台は高所設置）

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番

図面名
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1/100（A1）
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調査対象

・高架タンク室　　　東芝製２台

・ファンルーム　　　東芝製２６台

・階段室　　　　　　東芝製２台

ファンルーム

31

役務名

　豊平川水再生プラザ　熱処理棟　３階　平面図

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番

図面名
縮
尺 1/200（A3）

1/100（A1）
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　豊平川水再生プラザ　生汚泥濃縮槽　１階、２階　平面図 31

役務名

作業高さ３．５ｍ程度（ローリングタワー２段程度）
取付の照明器具を含む

調査対象

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務

・生汚泥濃縮槽　　　東芝製１台

・分配槽室（１階）　東芝製３台（高所設置）

・分配槽室（２階）　東芝製２台



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番

図面名
縮
尺
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　米里中継ポンプ場　位置図・案内図
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役務名
　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番

図面名
縮
尺 1/200（A3）

1/100（A1）
　米里中継ポンプ場　地下２階、地下２階～地下１階　平面図
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役務名
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地 下 ２ 階 ～ 地 下 １ 階 　 平 面 図 　 S= 1 / 2 0 0

調査対象

・下部汚水ポンプ室（地下２階～地下１階）　　東芝製５台

・下部汚水ポンプ室（地下２階）　　　　　　　東芝製５台
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　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番

図面名
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A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6

36500

7500 9000 7000 5500 7500

28
00

0

80
00

55
00

55
00

50
00

40
00

DN

UP

UP

DN

DN

UP UP

UP

UP

DN

DN

UP

UP UP

雨水吐水槽

バイパス水路

沈砂池機械室

Ｂ１Ｆ　ポンプ室

搬出路

流入桝

吹　抜

+1300

+1350

+2800

+4400

+2850

+2800

+2850

+2850

+2850

+4400 +4600
+3000

+3000

+5500

+3000

+3000

+3000

+4800

+3000

地 下 １ 階 　 平 面 図 　 S= 1 / 2 0 0

　米里中継ポンプ場　地下１階　平面図

28
31

オイルタンク室

役務名

調査対象

・オイルタンク室　　　　東芝製３台

・ポンプ室　　　　　　　東芝製２７台

・搬出路　　　　　　　　東芝製１３台

・沈砂機械室　　　　　　東芝製４５台

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番

図面名
縮
尺 1/200（A3）

1/100（A1）
　米里中継ポンプ場　１階　平面図
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役務名

１ 階 　 平 面 図 　 S= 1 / 2 0 0
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作業高さ４．７ｍ程度（ローリングタワー２段程度）

取付の照明器具を含む 取付の照明器具を含む

作業高さ４．５ｍ程度（ローリングタワー２段程度）

調査対象

・ポンプ室　　　　　　東芝製１３台

・廊下　　　　　　　　東芝製１４台

・機械倉庫　　　　　　東芝製４台

・消火設備室　　　　　東芝製４台

・自家発電機室　　　　東芝製８台

・電気室　　　　　　　東芝製１４台

・操作室　　　　　　　東芝製２８台

・管理室　　　　　　　東芝製６台

・宿直室　　　　　　　東芝製２台

・玄関（外灯）　　　　東芝製１台

・階段室　　　　　　　東芝製１台

・ホッパー室　　　　　東芝製８台

・灯油タンク室　　　　東芝製１台

・給湯室　　　　　　　東芝製１台

・倉庫　　　　　　　　東芝製２台（高所設置）

・工作室　　　　　　　東芝製９台（内１台ＨＩＤ、内１台は高所設置）

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番

図面名
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30
31　米里中継ポンプ場　２階　平面図

役務名

階段室

・ホッパー室　　　　　東芝製７台

調査対象

・消音器室　　　　　　東芝製５台

・階段室　　　　　　　東芝製３台

・空調機械室　　　　　東芝製６台

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務



札幌市下水道河川局事業推進部
課 長 製 図主 任係 長 図 番

図面名
縮
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　米里中継ポンプ場　ＰＨ１階、２階、屋上　平面図

役務名

調査対象

・冷却水槽室　　　　　　東芝製６台

・高架水槽室　　　　　　東芝製６台

　令和７年５月　　　作製 豊平川水再生プラザほか照明設備調査業務


