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２/５業務名 都心北融雪槽保守管理業務

図面名 融雪槽機械室平面図（1）
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３/５業務名 都心北融雪槽保守管理業務

図面名 融雪槽機械室平面図（2）
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ＰＤ－１

Ｐ－１

Ｐ－２

Ｐ－３

Ｐ－４

Ｐ－５

Ｐ－６

名 称

ピット排水ポンプ

熱源水循環ポンプ

融雪水循環ポンプ

排水ポンプ

汚泥引抜ポンプ

融雪槽排水ポンプ

消防用給水ポンプ

オートストレーナ

オートストレーナ

薬注装置

空気源装置

ＯＳ－１

ＯＳ－２

ＹＰ－１

ＣＰ－１

電 圧 容 量 配 線 配 管

ＣＶＴ １００ ～２ Ｅ２２ （Ｅ７５）

ＣＶ ５．５ －３Ｃ Ｅ１．６ （Ｅ３１）

ＣＶ ５．５ －３Ｃ Ｅ１．６ （Ｅ２５）

ＣＶ ３．５－３Ｃ Ｅ１．６（Ｓ－２経由）

別途工事

ＣＶ ３．５ －３Ｃ Ｅ１．６ （Ｅ２５）

ＦＰ ３．５ －３Ｃ Ｅ１．６ （Ｅ２５）

ＣＶ ２ －２Ｃ （計装制御盤①へ）

融雪槽排水切替弁

排水槽循環水切替弁

排水槽排水切替弁

消防用給水管切替弁

温水流量計

循環水流量計

汚泥流量計

排水流量計

融雪循環水流量計

ＭＶ－１

ＭＶ－２

ＭＶ－３

ＭＶ－４

ＭＶ－５

ＭＶ－６

ＭＶ－７

ＭＶ－８

ＭＶ－９

ＭＶ－１０

ＦＭ－１

ＦＭ－２

ＦＭ－３

ＦＭ－４

ＦＭ－５

札幌駅北口地下施設融

竣 工

工事名

機 器 表

Ｙ９

Ｙ８

Ｙ14 Ｙ15 Ｙ16

Ｙ12

Ｙ11

Ｙ10

ｵｰﾄｽﾄﾚｰﾅ制御盤

Ｐ－融盤からのシンダー配管及びケーブル

ＣＶ １４ －３Ｃ（ＰＦＳ３６） Ｐ－１－１

ＣＶ １４ －３Ｃ（ＰＦＳ３６） Ｐ－１－２

ＦＰ ２２ －３Ｃ（ＰＦＳ３６） Ｐ－６

ＣＶ ３．５ －３Ｃ（ＰＦＳ２２） ＣＰ－１

ＣＶ ３．５ －３Ｃ（ＰＦＳ２２） ＹＰ－１

ＣＶ ３．５ －３Ｃ（ＰＦＳ２２） ＰＤ－１－１

ＣＶ ３．５ －３Ｃ（ＰＦＳ２２） ＰＤ－１－２

ＣＶＶ １．２５－５Ｃ（ＰＦＳ２２） フロートＳＷ

ＣＶＶ １．２５－１０Ｃ（ＰＦＳ２２） 現場操作盤№１（P-1-2発停）

ＣＶＶ １．２５－１０Ｃ（ＰＦＳ２２） 現場操作盤№１（P-1-1発停）

ロ

ニ

ホ

ハ

イ ラック Ｗ＝１，０００

ラック Ｗ＝１，０００

ＣＶＴ １００ ～３ Ｐ－融盤①，⑥，⑦

ＦＰ ２２ －３Ｃ Ｐ－融盤⑧

ＣＶ １４ －３Ｃ Ｐ－融盤③

ＣＶ ２ －２Ｃ～５ ＦＭ－１～ＦＭ－５

ＩＶ ３８ ×１ アース

イ ニ＋ ＋

ＣＶ ３．５ －３Ｃ ～２ ＯＳ－１，ＯＳ－２

ラック Ｗ＝１０００

ＣＶ ３．５ －３Ｃ～６ ＭＶ－１～２，ＭＶ－２～２，ＭＶ－５～２

ラック Ｗ＝ ５００

ホ ＋

ＣＶ ３．５ －３Ｃ～２ ＭＶ－７，ＭＶ－８

ＣＶ ５．５ －３Ｃ～３ Ｐ－３～２，Ｐ－４

ＣＶＶ ２ －１０Ｃ～３ 現場操作盤№２

ラック Ｗ＝ ５００

ＣＶ ３．５ －３Ｃ～２ ＭＶ－３，ＭＶ－９

ＣＶ ２ －２Ｃ ＦＭ－４

ラック Ｗ＝１０００

Ｐ－融盤からの立上りケーブル

ＣＶＴ １００ ～３ Ｐ－融盤①，⑥，⑦

ＦＰ ２２ －３Ｃ Ｐ－融盤⑧

ＣＶ １４ －３Ｃ Ｐ－融盤③

ＩＶ ３８ ×１ アース

ＣＶＴ １００ ～４ Ｐ－２～２

ＣＶ ５．５ －３Ｃ～３ Ｐ－３～２，Ｐ－４

ＣＶ ３．５ －３Ｃ～２ ＯＳ－１，ＯＳ－２

ＣＶ ３．５ －３Ｃ～１１ ＭＶ－１～ＭＶ－９

ＣＶＶ ２ －１０Ｃ～３ 現場操作盤№２

ＦＰ ３．５ －３Ｃ ＭＶ－１０



札幌市建設局土木部道路設備課

４/５業務名 都心北融雪槽保守管理業務

図面名 融雪槽電気室平面図

廊 下

電気室
受電ＣＢ盤

ＰＣＴ盤 コンデンサー盤

７
０

０
０

７
０
０
０

８
５
０
０

８
５
０
０

８
５
０
０

８
５
０
０

８
５
０
０

８
５
０
０

８
５
０
０

８
５
０
０

８
５
０
０

７０００ ６０００ ８０００ ７６５０ ８０００ １３５００

融雪槽

発電気室

ＰＳ

車室Ｆ’

電気室

車路Ｉ

機械室Ｂ

ＵＰ

ＵＰ

ＤＮ

ＵＰ

ＵＰ ＵＰ

ＤＮ

ＤＮ

ＵＰ

ＵＰ

ＳＳ．

ＤＮ

ＳＳ．

便所Ｂ

附室Ｂ

階段Ｅ

排水ピット

融雪槽
管理室

押入

備品庫

地下歩道Ｂ

階段Ｆ

倉庫８

通路Ｄ

連絡

ＤＮ

連絡

通路ＢＤＮ

ＳＳ．

車路Ｆ

附室Ｄ

動力配電盤

休憩室２

休憩室１

高圧ＰＣＴ盤

ラックイ

ケーブルラックはアルミ製とする。

計装盤

イ

ラック上

Ｌ－６

電気室

駐車場・
地下歩道

管理室

Ｌ－６

国 庫 補 助 事 業

着工 図

縮

尺

平成 ８年 ８月 １２日

三共・タカラ・大同特定共同企業体
１／２００

１／３０・

Ｘ１１ Ｘ１２ Ｘ１３ Ｘ１４ Ｘ１５ Ｘ１６ Ｘ１７

沈澱槽

Ｙ１３

Ｙ１２

Ｙ１１

Ｙ１０

Ｙ９

Ｙ８

Ｙ７

Ｙ６

Ｙ５

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１１

Ｘ１４

Ｐ－Ｂ盤

ＣＶ１４－３Ｃ（３９）給排気ファン電源

計装盤

ＦＰ５．５－２Ｃ～２

給排気ファン

６ＫＶ ＣＶ３８－３Ｃ（Ｅ７５）

ラック上

６ＫＶ ＣＶ３８ －３Ｃ

直流電源装置（別途）

設置端子盤（別途）

CVT60（ピット内）

E38×2（ピット内）

Ｐ．Ｂ ８００×８００（メラミン）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

1 2 3 4

ＩＶ ３８×１

ＦＰ ２２－３Ｃ

ＣＶ１００－３Ｃ～３

ケーブルラック Ｗ＝６００

動力配電盤

ケーブルラック Ｗ＝１０００（セパレート付）

投雪ハッチ制御盤

ＣＶＴ １００ ～３ Ｐ－融

ＦＰ ２２－３Ｃ Ｐ－融

ＩＶ ３８ ×１

３８（Ｅ２５）

０

０

６／２５

点
検
用
通
路

給
湯
室

FP 5.5 -2C

FP 5.5 -2C ＶＣＢ表示電源

ＶＣＢ操作電源

FP 22 -3C（ピット内）

Ｐ．Ｂ ８００×８００（メラミン）

FP22 -3C

FP5.5 -2C

〃

CVT60

IV38 ×2

CVV-S 2 -3C

7C-FB

CV3.5 -3C

消防用給水ポンプ 18.5kW

ＶＣＢ操作

ＶＣＢ表示

Ｌ－６

E1,E3兼用、E2専用

外気温度計（T-10）

カメラ（Ｃ）融雪槽管理室へ

22 Ｌ－６へ（ﾚｼｰﾊﾞ電源）

CVV-S 2 -3C

7C-FB
(E31)

外気温度計（T-10）

カメラ（Ｃ）融雪槽管理室へ

22 Ｌ－６へ（ﾚｼｰﾊﾞ電源）CV 3.5 -3C (E25)

ＩＴＶ設備図参照P.B 250×250(ﾒﾗﾐﾝ)

カメラ（Ｃ）レシーバ

Ｐ．Ｂ ６００×６００（ﾒﾗﾐﾝ）

６ＫＶ ＣＶ３８－３Ｃ（Ｅ７５）

Ｐ．Ｂ ８００×８００（メラミン）

ＣＶＴ６０ （ラック上）

ＦＰ２２ －３Ｃ （Ｅ５１）

CV14 -3C Ｐ－融(3)

外気温度計(T-10)CVV-S 2 -3C

Ｂ １ 階 平 面 図 S=1/200

S=1/200

S=1/30

札幌駅北口地下施設融雪槽動力制御設備工事

10,000㎜ 20,000㎜

1,000㎜ 2,000㎜ 3,000㎜

施工業者

工 期

Ｂ１階平面図

竣 工 図

投雪口

投雪口

投雪口

投雪口

電 気 室 平 面 図 S=1/30

工事名

図面名



札幌市建設局土木部道路設備課

５/５業務名 都心北融雪槽保守管理業務

図面名 融雪槽内断面図
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水槽基準レベル(+0)

ＦＬ；＋８６ ＦＬ；２７

下段レベル
吸込口

上段レベル

吸込口

下段レベル

吐出口

上段レベル

吐出口
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排水ピット沈澱槽

融雪槽

ダンプ


