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消火器総合試験検査及び放出(充填)試験　周期表

蓄圧 加圧 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 外観

(4) (3) (2) 検 放 検 放 検 放 検 放 検 放 検 放

白井トンネル(消火器箱×15) 30 30 30

神威トンネル(消火器箱×2) 4 4 4

時雨トンネル(消火器箱×13) 26 1 25 26

木挽覆道 - - －

小天狗トンネル(消火器箱×9) 18 18 18

烏帽子トンネル(消火器箱×6) 12 12 12

四ツ峰トンネル(消火器箱×29) 58 58 58

白滝覆道 - - - - - - - - - - - - －

高原覆道(消火器箱×7) 14 14 14

八剣山トンネル(消火器箱×16) 32 32 32

南沢トンネル - - - - － － － － － － － - －

藤野トンネル - - - - － － － － － － － - －

冷水トンネル(消火器箱×2) 2 1 1 2

豊平峡トンネル(消火器箱×2) 2 2 2

石切山隧道 - - －

計 蓄圧 198 2 58 138

合計 198

2025

1

2023

前期 後期後期

　粉末(ABC)20型

1 131

四ツ峰トンネル

54

冷水トンネル

非　　常　　警　　報　　設　　備 消火器等設備
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小天狗トンネル

烏帽子トンネル

2 14

石切山隧道

白滝覆道

施　設　所　在　地

前期 後期 前期

2024

市道豊平峡ダム線

真駒内石山線

市道砥山豊平川沿線

市道南の沢連絡線

市道藤野通線

　　主要道道小樽定山渓線

豊平峡トンネル

藤野トンネル

木挽覆道
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（消火器箱合計　　　101台）
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HF
3 2

FLR
4 0

NHTD

35 55 90 70 110 180 220 270 360 HF32 FLR40 FL10 FL6

W W W W W W W W W W W W W

道路情報管理室

白井トンネル 1 1 1 2 8

神威トンネル 1 1 2 2

時雨トンネル 1 1 2 6

小天狗トンネル 1 1 5 4

烏帽子トンネル 1 1 6 2

四ツ峰トンネル 1 1 1 6 14

内2

外2

内8

外2

南沢トンネル 1 1 2

藤野トンネル 1 1 1 20 8 15 12 4 4 14 14 28 27 8 28 91

冷水トンネル 1 1

豊平峡トンネル 1

石切山隧道 1 1

白滝覆道 1

木挽覆道 1 2

合 計 5 6 3 1 3 10 1 41 50 20 8 15 12 4 4 14 14 28 27 8 28 6 2 91

*1 平成25年度より札幌市の財産（電話機用照明含む）

非常用電話機内 照明は　LED-6W相当 (直管）×２

但し、八剣山の外2台(情報板一体型)　 FL-10 (直管）×1本

高原覆道の外2台(情報板一体型)は FL-10 (直管）×2本　FL-6 (直管）×1本

*2 白井トンネルから四ツ峰トンネルまでの警報表示盤のランプは24V 1.5W電球を使用

その他の高原覆道、八剣山トンネルはＬＥＤを使用
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照明器具別数量(ナトリウム灯器具）
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LED
25.2w
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28.4w

LED
28.9w

LED
35.7w

LED
32.1w
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42.0w

LED
44.0w

LED
52.0w

LED
55.0w

LED
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道路情報管理室

白井トンネル 24 9 4 4 1 1 10 10 3 3 69 H25年度

神威トンネル 4 2 5 5 4 4 24 H25年度

時雨トンネル 19 7 8 6 3 5 48 H27年度

小天狗トンネル 13 5 8 10 7 7 50 H27年度

烏帽子トンネル 9 3 5 9 9 4 1 40 H27年度

四ツ峰トンネル 15 30 16 4 8 10 10 2 2 97 H25年度

高原覆道 17 3 20 R04年度

八剣山トンネル 35 6 12 8 4 6 4 4 4 6 10 8 8 6 121 R04年度

南沢トンネル 6 5 5 4 4 24 H29年度

冷水トンネル 7 42 49 H26年度

豊平峡トンネル 3 16 19 H26年度

石切山隧道 5 1 1 3 2 2 3 17 R04年度

白滝覆道 5 5 R04年度

木挽覆道 7 7 R04年度

合 計 22 7 3 4 2 5 5 4 4 32 12 9 3 21 25 19 16 1 10 58 24 9 4 4 1 1 10 10 3 3 15 30 16 4 8 10 10 2 2 6 5 5 4 4 35 6 12 8 4 6 4 4 4 6 10 8 8 6 5 1 1 3 2 2 3 590

18.8 24.5 28 25.2 28.4 28.9 27.5 30.8 32.1 35.7 36.3 42.6 46.4 42.0 44.0 47.2 50.0 51.2 52.0 52.6 55.0 54.3 70.9 66.6 77.4 77.8 87.0 89.7 98.0 103.2 109.9 118.6 128.4 131.1 159.4 163.5 173.0 177.8 259.0

W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

非常 非常 非常 非常 非常 非常

道路情報管理室

白井トンネル 24 9 8 2 20 6 69

神威トンネル 2 4 10 8 24

時雨トンネル 19 7 14 8 48

小天狗トンネル 13 5 18 14 50

烏帽子トンネル 9 3 14 13 1 40

四ツ峰トンネル 45 16 12 20 4 97

高原覆道 17 3 20

八剣山トンネル 20 35 6 10 8 10 18 14 121

南沢トンネル 6 10 8 24

冷水トンネル 49 49

豊平峡トンネル 19 19

石切山隧道 5 2 5 5 17

白滝覆道 5 5

木挽覆道 7 7

合 計 20 35 6 22 7 3 6 5 2 4 10 24 9 32 12 45 68 16 9 8 3 8 12 10 10 12 46 2 8 18 28 20 14 5 5 6 35 4 1 590
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