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篠路破砕工場及びごみ貯留サイロ　配電盤平面図
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業  務  名　　篠路破砕工場等及びごみ資源化工場電気設備管理業務
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分岐棟　配電盤

CH

3φ3W 6600V 50Hz

3
PAS
7.2kV
400A
LA・VT内蔵
DG付

SOG

EA

インタロック

CH

VCB
52
R

VF13CMD-1100000

7.2kV 600A
12.5kA

DS
89
R

DV-3
7.2kV 400A

Cubar6x40

遠方操作器
ERM-A2N
AC/DC100/110V

VCT Wh

KF-100E
コントリ付

CT
R

CD-25NB
400/5A 25VA

x2

F
R

3A

x2 VTT
R

KTT-VS3B

W

WM
R

LP-110NW
4800kW

cosφ

PFM
R

LP-110NPFU

0.5-1-0.5 50Hz
3P3W 110V 5A

V
VM
R

LS-110NAV
9000/150V

VT
R

PD-50HF

6600/110V 50VA
PF=T1A

x2

CTT
R

KTT-AW4B
I  >

OCR
51
R
MOC-A3V-R
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VS

VS
R
BHN-VRKKN-8

AS

AS
R
BHN-ARKKN-2

U <
UVR
27
R
MUV-A3V-R

CH

VCB
52
F1

VF13CMD-1100000

7.2kV 600A
12.5kA

CTT
F1

KTT-AW4B
A

AM
F1

LS-110NAA
300/5A

B

I  >

DGR
67G
F1
MDG-A3V-R

Cubar6x40

CT
F1

CD-25NB
300/5A 25VA

x2

ZCT
F1

MZT-68
6.6kV 400A

3

6kV EM-CET150sq
3φTR(3000kVA)へ
3φ3W 6600V 50Hz

I  >

OCR
51
F1
MOC-A3V-R

AS

AS
F1
BHN-ARKKN-2

VCB
52
F2

VF13CMD-1100000

7.2kV 600A
12.5kA

CTT
F2

KTT-AW4B
A

AM
F2

LS-110NAA
40/5A

B

Cubar6x40

CT
F2

CD-25ANA
40/5A 25VA

x2
I  >

OCR
51
F2
MOC-A3V-R

AS

AS
F2
BHN-ARKKN-2

OPTR
R

PD-50HF

6600/110V 50VA
PF=T1A

x1

KF-100E
コントリ付 KF-100E

コントリ付

6kV EM-CET150sq

1

MDA

MDA
R

DE110SSAA-H
400/5A

KIP 150sq

CBE
RA

CP30-BA
2P30/5AT 1-M

VCB・DGR制御電源

▲

▲ ▲

▲

▲ ▲

▲

(ZPDより)

(67GF1へ)

EA

EDZPD
R
MPD-3
碍子型

(67Gへ)

EA
EB
ED

引込盤

2 受電盤

3
1次ごみ資源化工場棟他饋電盤

管理棟・分岐棟饋電盤

KTP-V3HAG

KTP-A4HAG

KIP38sq

官庁仕様時手配
KTT-AW4B

KTT-AW4B

官庁仕様時手配
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インタロック

3φ3W 3300V 50Hz

CH

VCB
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VF13CMD-1100000
12.5kA
3.6kV 600A

DS
89
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左操作
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遠方操作器
ERM-A2N
AC/DC100/110V
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コントリ付
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R1

BN-0

x2
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F
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x2 VTT
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V
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A
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B
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KTT-AW4B
I  >
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R1
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VCB
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ごみ資源化工場棟高圧饋電盤
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KTT-AW4B

I  >
DGR
67G
F21
MDG-A3V-R

CT
F21

BN-0

x2
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ZCT
F21

MZT-68
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3

6kV EM-CET100sq

破砕工場棟高圧饋電盤
3φ3W 3300V 50Hz

I  >

OCR
51
F21
MOC-A3V-R

Wh WHM
F21

M2PM-VR

600/5A
3φ3W 3300/110V

CH

VCB
52
F31

VF13CMD-1100000
12.5kA
3.6kV 600A

CTT
F31

KTT-AW4B

A

AM
F31

LS-110NAA
400/5A

B

I  >

DGR
67G
F31
MDG-A3V-R

CT
F31

CD-25NB
400/5A 25VA

x2

ZCT
F31

MZT-68
6.6kV 400A 3

ごみ貯留ピット棟高圧饋電盤
3φ3W 3300V 50Hz

I  >

OCR
51
F31
MOC-A3V-R

Wh
WHM
F31

M2PM-VR

400/5A
3φ3W 3300/110V

6kV EM-CET100sq

Cubar8x40 Cubar8x40

Cubar8x40

Cubar8x40

A

AM
F21

LS-110NAA
600/5A

BAS
AS
F21
BHN-ARKKN-2

AS
AS
F31
BHN-ARKKN-2

6kV EM-CET250sq

KF-100E
コントリ付

KF-100E
コントリ付

KF-100E
コントリ付

T3φ

日立

MRI-DDC9

6600/3300V
3000kVA

防振ゴム付

（モールド）

θ

ﾀﾞｲﾔﾙ温度計
26T

CH

CH

1次ごみ資源化工場棟他饋電盤より
3φ3W 6600V 50Hz

CBE
R1

CP30-BA
2P30/5AT 1-M

▲

▲

▲

▲▲

▲

▲

(ZPDより)

(67GF31へ)
(67GF11より) (67GF21より)

EA

EDZPD
R1
MPD-3
碍子型

EA EB

管理棟・分岐棟電灯変圧器盤へ

ED

BN200NW3

CBE
RA

CP30-BA
2P30/15AT 1-M

所内電源

所内電源より

(67GF21へ)

(67GF11へ)

5 2次ごみ資源化工場棟他主幹盤

6
2次ごみ資源化工場棟饋電盤

予備スペース

7
2次破砕工場棟饋電盤

2次ごみ貯留ピット棟饋電盤

KTP-V3HAG

KTP-A4HAG

VCB・DGR制御電源

管理棟・分岐棟電灯変圧器盤

官庁仕様時手配
KTT-AW4B

KTT-AW4B

官庁仕様時手配

KTT-AW4B
官庁仕様時手配

KTT-AW4B

官庁仕様時手配

KTP-A4HAG

接地C

GC-16CA

0.4μFx3
3300V/√3

KIP14sq

IV14sq 緑

TC-M2PMV

TC-M2PMV TC-M2PMV

CT
L

CW-15L
300/5A

x2

V

VM
L

LS-110NAV
300V

CL-LB

PF=30A(G)15A(T)

ﾋｭｰｽﾞﾘﾝｸx2

F
L

3A

x2

CuBar 4x30

T1φ
L

日立

MRI-CR3

6600/210-105V
50kVA

防振ゴム付

（モールド）

A
AM
L

LS-110NAA
300/5A

B

R S

HIV100sq

IV 22sq  緑

AS

AS
L
BHN-ARKKN-31

VS

VS
L
BHN-VRKKN-32

LBS
89
L

SCL-GHS1R

7.2kV 200A

NNN
XL-B013相間・側面バリア

V
VM
P

LS-110NAV
300V

T3φ
P

日立

MRI-YDCR3

6600/210V
200kVA

防振ゴム付

（モールド）

F
P
3A

x2

CuBar 6x50

A
AM
P

LS-110NAA
750/5A

B

CT
P

CW-15L
750/5A

x2

600V EM-LMFC
200sq

IV 22sq  緑

AS

AS
P
BHN-ARKKN-2

VS

VS
P
BHN-VRKKN-8

θ

ﾀﾞｲﾔﾙ温度計
26T
P

θ

ﾀﾞｲﾔﾙ温度計
26T
L

CL-LB

PF=40A(G)20A(T)

ﾋｭｰｽﾞﾘﾝｸx3

KF-100E
コントリ付

LBS
89
P

TES-GB1

7.2kV 200A

AAA

(励磁突入電流抑制機能付)

MCCB
L1

NF250-CV
3P225/150AT

AL.SLT

MCCB
L2

NF250-CV
3P225/150AT

AL.SLT

MCCB
P1

NF250-CV
3P225/225AT

AL.SLT

MCCB
P2

NF250-CV
3P225/225AT

AL.SLT

MCCB
P3

NF250-CV
3P225/225AT

AL.SLT

MCCB
P4

NF250-CV
3P225/175AT

AL.SLT

MCCB
P5

NF125-CV
3P100/100AT

AL.SLT

MCCB
P6

NF400-CW
3P400/400AT

AL.SLT

ZCT
L1

ZT40B
3

ZCT
L2

ZT40B
3

ZCT
P1

ZT40B
3

ZCT
P2

ZT40B
3

ZCT
P3

ZT40B
3

ZCT
P4

ZT40B
3

ZCT
P5

ZT30B
3

ZCT
L3

ZT40B
3

ZCT
P6

ZT60B
3

P6

BN400NW3
U  V  W

P1

BN300NW3
U  V  W

L1

BN300NW3
U  N  W

L2

BN300NW3
U  N  W

L3

BN150W
U  N  W

P2

BN300NW3
U  V  W

P3

BN200NW3
U  V  W

P4

BN200NW3
U  V  W

P5

BN150W
U  V  W

E L

ELR
22
P
LG-10F

E L

ELR
22
L
LG-5F

容量

負荷名称

P1

54.60kW

管理棟P-1(1)

P2

47.19kW

管理棟P-1(2)

P3

48.30kW

分岐棟P-1

容量

負荷名称

L1

22.20kW

管理棟L-1

L2

27.29kW

管理棟L-2

L3

28.50kW

分岐棟L-1

P4

51.70kW

分岐棟P-2

P5

11.00kW

消火ポンプ

PFU-1

P6

75.00kW

放水銃ポンプ

PFU-2

OPTR
P

PD-50HF

6600/110V 50VA
PF=T1A

KIP38sq

KIP38sq

EA
EB

エネセーバ制御電源

EA EB

接地端子箱へ

CBE
P

CP30-BA
2P30/3AT 1-M

EA EB

2次ごみ資源化

MCCB
LA

NF63-SV
3P50/20AT

AL.SLT

LA

所内電源

AC100V

LA

BN50W
T  N

LA

所内電源
(2次ごみ資源化)

AC100V

R  N
LA

▲ ▲

▲ ▲

▲▲

BN200NW3

幹線サイズ CET150sq CET150sq CET60sq CET150sq CET150sq CET100sq CET100sq FP22sq-3c FP150sq-3c

工場棟他主幹盤より

ED

EDED

BN200NW3

8 管理棟・分岐棟電灯変圧器盤 9 管理棟・分岐棟動力変圧器盤

MCCB
L3

NF250-CV
3P225/175AT

AL.SLT

※1

※2

※1

※2

札幌市環境局環境事業部
分岐棟　単線結線図
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工事名称

図面名称

A1:

A3:
設計年月日 

縮 尺担　当設　計承　認

令和 2年 3月

S=non

S=non

VTx2

CTx2

VCB

CTx2

VTT F

CTT

CTx2

VCB

3

1

3φ 3W 3300V 50Hz
分岐棟 ２次破砕工場棟き電盤より

高圧引込盤

破砕棟電気室

3P DS
3.6kV 600A

89R

3300/110V

3.6kV 600A
25kA(160MVA)

ZCT

250/5A

破砕制御室 GP-2

高圧き電盤

52MC

52TR

3.6kV 400A
25kA

150/5A

CTT AS
A

※1

4 高圧動力盤

VMC
3.6kV 400A
10kA(250MVA)
PF
3.6kV 300A
40kA

150/5A

CTT AS
A

※2

88HK

CTx2

VMC
3.6kV 400A

PF

40kA

CTT AS
A CTx2

VMC

PF

40kA

CTT AS
A

5 200kVAｺﾝﾃﾞﾝｻ開閉器盤 6 100kVAｺﾝﾃﾞﾝｻ開閉器盤

88SC2

40kA(250MVA)

3.6kV 75A

 50/5A

※3

 30/5A

88SC1

3.6kV 200A
40kA(250MVA)

3.6kV 75A

※4

A
AS

V
VS

3kV CV60sq-3C

3φTR (モールド)
750kVA
3300/420V

H種 静電遮蔽付
26T

3kV CV60sq-3C

回転破砕機
600kW

SR
18kVA

SC
300kVA

 3kV CV8sq-3C

SR

SC

12kVA

200kVA

 3kV CV8sq-3C

SR

SC

6kVA

100kVA

3P

CTx2

V
VS

A
AS

VTx2
420/110V ※5

NFB
1600A

F
CLN RL ﾌｭｰｽﾞ断

3P

空気圧縮機
M-108B

………
3P

11-K

CTx2
150/5A

A
AS

※6

※7

3φTR (モールド)
750kVA

H種 静電遮蔽付

CV38sq-3C

400/200V

7 コントロールセンター MP100

3P
NFB

CTx2
150/5A

A
AS

H種 静電遮蔽付

CV38sq-3C

NFB
11-Q

※8

1φTR (モールド)
75kVA
400/210-105V

CV150sq-3C

CV150sq-3C×2

MCCB
3P

225AF
/225AT

PL PLEFEF EFEF

EFEF PL

MCCB3P
計量分電盤 屋外灯単相 屋外灯単相計量安定器M341動力盤 M341動力盤225/200AT
EM-CET38sq EM-CET14sq EM-CET14sqEM-CET22sqEM-CET38sq EM-CET38sq

ELCB3P ELCB3P ELCB3P ELCB3P ELCB3P ELCB3P ELCB3P ELCB3P MCCB3P
100/75AT 100/75AT 100/75AT 100/75AT 100/100 100/100 30/15 30/15 100/75

A A A A A A

52 52 52 52 52 52

3E 3E 3E 3E 3E 3E

C C C C C C

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ

電気温水器生活汚水ポンプ 洗浄汚水ポンプ 雨水排水ポンプ 道路排水ポンプ
WHE-1PD-2 PD-3 177 176

汚水ポンプ制御盤

受変電設備 単線結線図
CET100sq

CET150sq

CET150sq

AC
3φ3W400V

AC
3φ3W200V

AC
1φ3W200/100V

225/200AT
MCCB3P

ELCB3P
50/50AT MCCB3P ELCB3P

50/50AT100/75AT 50/50AT
ELCB3P225/150AT

MCCB3P

100/100AT
ELCB3P

計量所

/100AT
100AF

2P
MCCB

2P2P

/200AT
225AF

/200AT

照明２照明１

100AF
/50AT /50AT

750/5A

100AF

電源2
保守用
工作室

ｺﾝﾍﾞｱ横
No1排出

100AF
/100AT

MCCB
3P

MCCB
3P

建築動力

/100AT
225AF225AF

/100AT/100AT
225AF

/100AT
225AF

制御盤
事務室

詰所
作業員

保守用電源
工作室

電源1
保守用

/100AT/50AT

ﾎｲｽﾄ電源

/30AT
100AF

MCCB
225AF

MCCB

AS
A

VTT

CTT

MCCB
3P

VS
V

F

CTx2

MCCB
3P

MCCB
3P

MCCB
3P

MCCB
3P

MCCB
3P

MCCB
3P

MCCB
3P

225AF225AF

資源化

7 コントロールセンター MP100

300/5A

AS
A

VS
V

F

CTx2

3φ3W200V
AC AC

1φ3W200/100V

MCCBMCCB
100/50 100/30

……

CV14sq-3C

至 清掃工場
直流電源装置

MCCBMCCB

8 直流電源装置 D100

NFB

50/20
MCCB

予備

50/20 50/50

遮断器投入用

MCCB
50/20

不使用

DC100V

直流電源装置

破
砕
制
御
室
 
監
視
制
御
盤

DC100V CV3.5sq-3C 

AC100V CV5.5sq-3C 

電源
計装用

表示灯
操作用

受電盤2

V
VS

I  >
51G

U <

A
AS

I > Wh W
51MC

A
AS
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