
令　和　2　年　度　（　2020　年　）

発寒清掃工場 電気設備整備業務
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3 9 15    電気室電気設備点検 (単線結線図)

4 10 16
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札幌市環境局環境事業部発寒清掃工場

   真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図2）    真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図8）

   真空遮断器・接触器点検整備（単線結線図）    真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図6）    低圧気中遮断器カムスイッチ交換

   真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図1）    真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図7）

１階機器配置図    真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図4）
   受変電設備シーケンス点検、保護継電器点検整備
　 (単線結線図)

２階機器配置図    真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図5）

仕　様　図　面

業　務　名

全体図    真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図3）    真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図9）
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全 体 図

図 番

発寒清掃工場

変圧器



発 寒 清 掃 工 場 図 番

複写禁止 1 階 機 器 配 置 図

2
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灰搬出コンベヤ

D/G継電器

真空遮断器

変圧器

誘引通風機

真空遮断器

直流電源装置
無停電電源装置

直流電源装置
（D/G）

1,2号誘引通風

1,2号誘引通風



複写禁止
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発 寒 清 掃 工 場

2 階 機 器 配 置 図

図 番

T/G遮断器盤

ACB盤



×2

×3 ×2

×3

×2

×2

★2

★3

×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2

★4

★2 【凡例】

★3

★4

複写禁止

点検対象遮断器・接触器

図 番

4
単 線 結 線 図

発 寒 清 掃 工 場

真空遮断器・接触器点検整備
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Ｖ Ｆ ２ ５ Ｄ Ｍ － Ｄ Ｇ 型

発 寒 清 掃 工 場 図 番

複写禁止 真空遮断器・接触器点検整備

5
遮 断 機 組 立 図 １



VF20DM-DG 型

発 寒 清 掃 工 場 図 番

複写禁止 真空遮断器・接触器点検整備

6
遮 断 機 組 立 図 ２



VF-32EM-A 型

発 寒 清 掃 工 場 図 番

複写禁止 真空遮断器・接触器点検整備
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遮 断 機 組 立 図 ３



Ｖ Ｆ ３ ２ Ｄ Ｍ － Ｄ 型

発 寒 清 掃 工 場 図 番

複写禁止 真空遮断器・接触器点検整備
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遮 断 機 組 立 図 ４



VZ2-DE-Ｅ型

発 寒 清 掃 工 場 図 番

複写禁止 真空遮断器・接触器点検整備
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遮 断 機 組 立 図 ５



AE1250-SW

発 寒 清 掃 工 場 図 番

複写禁止 真空遮断器・接触器点検整備
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遮 断 機 組 立 図 6



AE2000-SW

発 寒 清 掃 工 場 図 番

複写禁止 真空遮断器・接触器点検整備
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遮 断 機 組 立 図 7



AE4000-SW

発 寒 清 掃 工 場 図 番

複写禁止 真空遮断器・接触器点検整備
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遮 断 機 組 立 図 8



AE2000-SH

発 寒 清 掃 工 場 図 番

複写禁止 真空遮断器・接触器点検整備

13
遮 断 機 組 立 図 9
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【凡例】
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(丸数字は別紙点検表「保護継電器リスト」の番号に対応)

★3

★4

点検対象保護継電器

発 寒 清 掃 工 場 図 番

受変電設備シーケンス点検
保 護 継 電 器 点 検 整 備

14複写禁止 単 線 結 線 図
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電気室電気設備点検

15複写禁止 単 線 結 線 図

点検対象変圧器

発 寒 清 掃 工 場
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発 寒 清 掃 工 場 図 番

低 圧 気 中 遮 断 器

16複写禁止 カ ム ス イ ッ チ 交 換

カムスイッチ交換箇所


