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第2変電室第2変電室第2変電室第2変電室第2変電室第2変電室第2変電室

T3Φ3WT3Φ3WT3Φ3WT3Φ3WT3Φ3WT3Φ3WT3Φ3W
6600/210V6600/210V6600/210V6600/210V6600/210V6600/210V6600/210V

<F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立>
500KVA500KVA500KVA500KVA500KVA500KVA500KVA

T3Φ3WT3Φ3WT3Φ3WT3Φ3WT3Φ3WT3Φ3WT3Φ3W
6600/210V6600/210V6600/210V6600/210V6600/210V6600/210V6600/210V
200KVA200KVA200KVA200KVA200KVA200KVA200KVA
<F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立>

T3φ4WT3φ4WT3φ4WT3φ4WT3φ4WT3φ4WT3φ4W
6600/415V6600/415V6600/415V6600/415V6600/415V6600/415V6600/415V

<F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立>
1000KVA1000KVA1000KVA1000KVA1000KVA1000KVA1000KVA

T3φ4WT3φ4WT3φ4WT3φ4WT3φ4WT3φ4WT3φ4W

1000KVA1000KVA1000KVA1000KVA1000KVA1000KVA1000KVA
<F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立>

6600/434-251V6600/434-251V6600/434-251V6600/434-251V6600/434-251V6600/434-251V6600/434-251V
T1Φ3WT1Φ3WT1Φ3WT1Φ3WT1Φ3WT1Φ3WT1Φ3W

20KVA20KVA20KVA20KVA20KVA20KVA20KVA
<F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立>

6600/210-105V6600/210-105V6600/210-105V6600/210-105V6600/210-105V6600/210-105V6600/210-105V

<F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立><F種モールド：日立>
400kVA400kVA400kVA400kVA400kVA400kVA400kVA
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ZCTZCTZCTZCTZCTZCTZCT

40VA40VA40VA40VA40VA40VA40VA
60/5A60/5A60/5A60/5A60/5A60/5A60/5A
2-CT2-CT2-CT2-CT2-CT2-CT2-CT

SPEC2SPEC2SPEC2SPEC2SPEC2SPEC2SPEC2
6600/110V 50VA6600/110V 50VA6600/110V 50VA6600/110V 50VA6600/110V 50VA6600/110V 50VA6600/110V 50VA
2-VT2-VT2-VT2-VT2-VT2-VT2-VT

7.2kV 200A7.2kV 200A7.2kV 200A7.2kV 200A7.2kV 200A7.2kV 200A7.2kV 200A
3P-DS3P-DS3P-DS3P-DS3P-DS3P-DS3P-DS
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7.2KV 600A7.2KV 600A7.2KV 600A7.2KV 600A7.2KV 600A7.2KV 600A7.2KV 600A
52K(VCB)52K(VCB)52K(VCB)52K(VCB)52K(VCB)52K(VCB)52K(VCB)

GGGGGGG

DC24VDC24VDC24VDC24VDC24VDC24VDC24V

EDEDEDEDEDEDED

4-PF4-PF4-PF4-PF4-PF4-PF4-PF

2-VT 100VA2-VT 100VA2-VT 100VA2-VT 100VA2-VT 100VA2-VT 100VA2-VT 100VA
6600/110V6600/110V6600/110V6600/110V6600/110V6600/110V6600/110V

50/10A50/10A50/10A50/10A50/10A50/10A50/10A
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(DC24V)(DC24V)(DC24V)(DC24V)(DC24V)(DC24V)(DC24V)
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外　部　電　源外　部　電　源外　部　電　源外　部　電　源外　部　電　源外　部　電　源外　部　電　源
3φ3W 6600V 50Hz3φ3W 6600V 50Hz3φ3W 6600V 50Hz3φ3W 6600V 50Hz3φ3W 6600V 50Hz3φ3W 6600V 50Hz3φ3W 6600V 50Hz
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7.2KV 600A7.2KV 600A7.2KV 600A7.2KV 600A7.2KV 600A7.2KV 600A7.2KV 600A
52F6(VCB)52F6(VCB)52F6(VCB)52F6(VCB)52F6(VCB)52F6(VCB)52F6(VCB)
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MRY-GLMRY-GLMRY-GLMRY-GLMRY-GLMRY-GLMRY-GL

ト゛ロッハ゜ー電源ト゛ロッハ゜ー電源ト゛ロッハ゜ー電源ト゛ロッハ゜ー電源ト゛ロッハ゜ー電源ト゛ロッハ゜ー電源ト゛ロッハ゜ー電源
DC100VDC100VDC100VDC100VDC100VDC100VDC100V

非ト゛ロッハ゜ー電源非ト゛ロッハ゜ー電源非ト゛ロッハ゜ー電源非ト゛ロッハ゜ー電源非ト゛ロッハ゜ー電源非ト゛ロッハ゜ー電源非ト゛ロッハ゜ー電源
DC100VDC100VDC100VDC100VDC100VDC100VDC100V

50/20A50/20A50/20A50/20A50/20A50/20A50/20A

P12.N12P12.N12P12.N12P12.N12P12.N12P12.N12P12.N12
(DC100V)(DC100V)(DC100V)(DC100V)(DC100V)(DC100V)(DC100V)

MCCB2 2PMCCB2 2PMCCB2 2PMCCB2 2PMCCB2 2PMCCB2 2PMCCB2 2P

制御電源制御電源制御電源制御電源制御電源制御電源制御電源

27R27R27R27R27R27R27R

MRY-RMRY-RMRY-RMRY-RMRY-RMRY-RMRY-R

P11.N11P11.N11P11.N11P11.N11P11.N11P11.N11P11.N11

制御電源制御電源制御電源制御電源制御電源制御電源制御電源
(DC100V)(DC100V)(DC100V)(DC100V)(DC100V)(DC100V)(DC100V)

MCCB1 2PMCCB1 2PMCCB1 2PMCCB1 2PMCCB1 2PMCCB1 2PMCCB1 2P
50/20A50/20A50/20A50/20A50/20A50/20A50/20A

ChdChdChdChdChdChdChd
5.5sq5.5sq5.5sq5.5sq5.5sq5.5sq5.5sq

商　用　電　源商　用　電　源商　用　電　源商　用　電　源商　用　電　源商　用　電　源商　用　電　源

６ｋＶ　ＣＶＴ１００ｓｑ（北電）６ｋＶ　ＣＶＴ１００ｓｑ（北電）６ｋＶ　ＣＶＴ１００ｓｑ（北電）６ｋＶ　ＣＶＴ１００ｓｑ（北電）６ｋＶ　ＣＶＴ１００ｓｑ（北電）６ｋＶ　ＣＶＴ１００ｓｑ（北電）６ｋＶ　ＣＶＴ１００ｓｑ（北電）
3φ3W 6600V 50Hz3φ3W 6600V 50Hz3φ3W 6600V 50Hz3φ3W 6600V 50Hz3φ3W 6600V 50Hz3φ3W 6600V 50Hz3φ3W 6600V 50Hz

WHWHWHWHWHWHWH

VTTVTTVTTVTTVTTVTTVTT2-F2-F2-F2-F2-F2-F2-F
6600/110V6600/110V6600/110V6600/110V6600/110V6600/110V6600/110V
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５
，

０
０

０
４

，
０

０
０

６
，

０
０

０
３

，
８

４
０

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
３

，
８

４
０

４
，

０
０

０
４

，
０

０
０

４
，

０
０

０

１８ＡＬ １，１４０ＶＡ

１４

１４

３０×３

１７ＡＬ

１６ＡＬ

１４

１，０２０ＶＡ

１４

１０ＡＬ ４８０ＶＡ

３０×４

３０×４

１４

２，７６０ＶＡＲＢＬ

１４

３８×３

３，０００ＶＡ１８ＢＬ

１４

１４

１４

１４

１４

１４

１４

１４

３８×４

１，９２０ＶＡ１７ＢＬ

１６ＢＬ ３，８４０ＶＡ

３８

１５ＢＬ ２，２８０ＶＡ

３８

１４ＢＬ

１３ＢＬ

１２ＢＬ

１１ＢＬ

１０ＢＬ

２，４００ＶＡ

２，２８０ＶＡ

３，６００ＶＡ

２，２８０ＶＡ

３，６００ＶＡ

３８

３８

３８

３８×４

１４

９ＢＬ ２，２８０ＶＡ

１４

２，２８０ＶＡ

１４

２，２８０ＶＡ

１４

２，２８０ＶＡ

１４

２，２８０ＶＡ

８ＢＬ

３８

７ＢＬ

３８

６ＢＬ

３８

３８

６０×４

１４

２，２８０ＶＡ

３８

１４

３８

１４

３８

１４

３８

５ＢＬ

４ＢＬ

３ＢＬ ５，５２０ＶＡ

２ＢＬ ５，１６０ＶＡ

１ＢＬ ８，８６０ＶＡ

Ｂ１ＡＬ ６，２６０

ＶＡ

３０ ３０
１４ １４

１４

Ｂ２ＢＬ

Ｂ１ＢＬ

６，３６０ＶＡ

６，５８０ＶＡ

３０×４

６０×４　Ｌａ－２

６０×４　Ｌａ－１

 ３φ４ｗ　４１５Ｖ／２４０Ｖ

ＥＰＳ　（Ａ） ＥＰＳ　（Ｂ）

Ｌａ－２４０Ｖ

２２

５，０００ＶＡＲＢＬ

１８ＢＬ

５０

２２

５０

５０

１８ＡＬ ３，１００ＶＡ

５０

２，８００ＶＡ

２２

１７ＢＬ ２，４６０ＶＡ

２２

１６ＢＬ ２００ＶＡ

５０

２２

１３ＢＬ ４，０００ＶＡ

５０

２２

２２

５０

１０ＢＬ １，４６０ＶＡ

９ＢＬ ４，５００ＶＡ

５０

２２

３ＢＬ ６，１００ＶＡ

８０

２２

８０

２ＢＬ ４，５００ＶＡ

２２

８０

１ＢＬ １，６００ＶＡ

２２

１２，６９０ＶＡ

Ｂ２ＢＬ
ＴＲ

６０×３

Ｌａ－３

ＥＰＳ　（Ｂ）

Ｌａ－１００Ｖ

１８ＢＬ

１７ＢＬ

１６ＢＬ

１５ＢＬ

１４ＢＬ

１３ＢＬ

１２ＢＬ

１１ＢＬ

１０ＢＬ

９ＢＬ

８ＢＬ

７ＢＬ

６ＢＬ

５ＢＬ

４ＢＬ

３ＢＬ

２ＢＬ

１ＢＬ

Ｂ２ＢＬ

Ｂ１ＢＬ

ＥＰＳ　（Ｂ）

２２

１，２４０ＶＡＲ１ＢＬ

２２

５０

２２

４００ＶＡ

１，１２０ＶＡ

５０

５０

５０

５０

５０

５０

５０

１，１２０ＶＡ

２２

　５２０ＶＡ

２２

２２

２２

２２

２２

２２

２２

２２

２２

２２

２２

２２

２２

２２

　５２０ＶＡ

　８４０ＶＡ

　５２０ＶＡ

　５２０ＶＡ

１，２４０ＶＡ

　５４０ＶＡ

５０

　５４０ＶＡ

２２

５０

５０

５０

５０

５０

５０

５０

　５４０ＶＡ

　５４０ＶＡ

　５４０ＶＡ

　５２０ＶＡ

　４４０ＶＡ

　５２０ＶＡ

　５６０ＶＡ

３，５２０ＶＡ

２，０８０ＶＡ

５０５０

Ｂ１ＡＬ ２，２８０ＶＡ

２２

１φ２ｗ　ＤＣ　１００Ｖ

１００×２　Ｌｃ－２

　８０×２　Ｌｃ－１

１００

Ｌｃ－１００Ｖ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

１４

１４

１４

１４

１４

１４

１４

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

１４

１４

１４

１４

１４

１４

３８

１４

１４

１４

１４

　非常コンセント用分電盤

ＮＦＢ３Ｐ５０ＡＦ（５０ＡＴ）×２

同　左

〃

ＮＦＢ２Ｐ５０ＡＦ（１５ＡＴ）

非常コンセント２Ｐ１５Ａ　Ｅ付

３８×３

３８×３

増巾器

防災盤

ＲＮ　２．０×２Ｃ　１φ３ｗ２１０ｖ／１０５ｖ

　〃　２．０×２Ｃ　　　　　　　〃

３８×３　１φ３ｗ２１０ｖ／１０５ｖ

３８×３　　　〃　　　　　〃

３８×２　１φ２ｗＤＣ１００ｖ

Ｌｅ－１（消火栓表示ランプ）

３５９ＶＡＢ２ＢＬ

ＥＰＳ　（Ｂ）ＥＰＳ　（Ａ）

Ｌｄ－２４Ｖ Ｌｅ－１００Ｖ

１，０８０ＶＡ

７５

　〃　３８×２Ｃ　ＤＣ１φ２ｗ１００ｖ

１２ＡＬ １１，１５０
ＶＡ

ＩＶ２２ｓｑ×４

１２ＡＬ

市民ホール

７５ＡＴ

４Ｐ

 ３φ３ｗ　４１５Ｖ
８０ｓｑ×４

ＣＶ３８ｓｑ×３Ｃ

Ｂ　１７５ＡＦ／１７５ＡＴ

ＩＶ３８ｓｑ－４Ｃ

Ａ　１００ＡＦ／　６０ＡＴ

ＡＢ

１００ＡＦ／１００ＡＴ　（予備）

（２００Ｖ）

 札幌市 総務局 行政部 庁舎管理課



Ｂ２Ｆ

Ｒ３Ｆ

Ｒ２Ｆ

Ｒ１Ｆ

１８Ｆ

１７Ｆ

１６Ｆ

１５Ｆ

１４Ｆ

１３Ｆ

１２Ｆ

１１Ｆ

１０Ｆ

９Ｆ

８Ｆ

７Ｆ

６Ｆ

５Ｆ

４Ｆ

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

Ｂ１Ｆ

５
，

０
０

０
３

，
５

８
０

３
，

５
８

０
４

，
０

０
０

４
，

０
０

０
４

，
０

０
０

３
，

８
４

０
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

３
，

８
４

０
６

，
０

０
０

４
，

０
０

０

４ＡＬ１

２２

９Ｐ－１

８Ｐ－３

Ｍａ－５

Ｍ

Ｍ

Ｍａ－２
８Ｐ－２

１２Ｐ－１
２２ｋｗ

ＥＬ－３

Ｍ 　６２．０ｋｗ

〃 　３１．０ｋｗ

　３１．０ｋｗ

１００ＡＦ／１００ＡＴ

８Ｐ－１

Ｍ

Ｍ

１０Ｐ－１

８００Ａ

６００Ａ

４００ＡＦ／２５０ＡＴ

２２５ＡＦ／１５０ＡＴ

２２５ＡＦ／１５０ＡＴ

Ｍ

Ｒ１Ｐ－２ Ｒ１Ｐ－３

Ｍａ－６

Ｒ１Ｐ－１ＥＬ－２

Ｍａ－ＥＬ2

Ｍ

Ｍａ－６

２．０×３ Ｅ3 ２．０×１

（Ｍａ－６）
Ｍａ－６ ２．２ｋｗ

ＥＬ－１

Ｍ

〃

６０ｓｑ

×３

３８ｓｑ×３

３０ｓｑ×３　Ｅ１４ｓｑ×１

８０ｓｑ×３ Ｅ3 ２２ｓｑ×１（Ｍａ－ＥＬ2）

ＩＶ３８ｓｑ×３

Ｒ１Ｐ－１ｂ

Ｒ３Ｐ－１

ＩＶ２．０×３

スプリンクラー加圧盤

Ｍ １．５ｋｗ

ＴＲ １０ＫＶＡ

空調動力盤

１８Ｐ－１

プルボックス

端末処理

８Ｐ－４

２．０×３　Ｅ２．０（Ｅ２５）

Ｎｏ.１

一般動力Ｂ２Ｐ－５ Ｂ２Ｐ－４ Ｂ２Ｐ－３ Ｂ２Ｐ－６ Ｂ２Ｐ－７

Ｍ

Ｍａ－４

Ｍ

Ｍａ－４

Ｍ

Ｍａ－３

Ｍａ－４

Ｍ
Ｅ Ｐ Ｓ （ Ｂ ）

Ｂ２空調盤

Ｂ１Ｐ－１Ｍ Ｂ１Ｍ
Ｍ

（Ｂ2Ｐ－１に至る）

（南車庫）

１Ｐ－２

Ｍ １１ｋｗ

１Ｐ－１ Ｍ １７．２ｋｗ

分電盤 空調動力盤

５．５ｓｑ×４

（Ｂ2Ｐ－１）

２．０ｓｑ×４

（Ｂ2Ｐ－１）

ＩＶ６０ｓｑ×３Ｃ

Ｂ2Ｐ－１、Ｂ2Ｐ－２

ＣＶＴ２００ｓｑ

動力Ｔｒ

Ｂ２Ｐ－１

Ｍａ－５

Ｂ２Ｐ－２

※２

一　般

電灯動力

ヒートポンプ電源 ＣＶ２００ｓｑ×３Ｃ

南車庫ニ至ル

※１
※１

Ｂ２Ｐ－９

 ＦＰ２２ｓｑ－３Ｃ　

Ｍａ－３

Ｍ

Ｍａ－１

Ｍａ－２ 　１５．０　ｋｗ

１１０．０　ｋｗ

１５８．１５ｋｗ

　７０．１　ｋｗ

　８０ｓｑ×３

　６０ｓｑ×３（Ｍａ－ ５　）　９Ｐ－１、１２－１

１００ｓｑ×３（Ｍａ－ ６　）　Ｒ1Ｐ－１、Ｒ1Ｐ－２

　１４ｓｑ×３（Ｍａ－ ７　）　１４Ｆ　整流器

　３８ｓｑ×３（Ｍａ－２ｂ ）  ８Ｐ－２

ＣＶＴ１００ｓｑ　　（Ｍａ－４）　Ｂ2Ｐ－３、４、５

ＣＶＴ１００ｓｑ　　（Ｍａ－３）　Ｂ2Ｐ－１

ＦＰ１５０ｓｑ－３Ｃ（Ｍａ－１）　Ｂ2Ｐ－１

80

16

1783

45

Ｍａ・ＥＬ3

１４ｓｑ×３、Ｅ５．５ｓｑ×１（Ｍａ－７）

３１ｋｗ

Ｍａ－５

３８ｓｑ×３、Ｅ２２ｓｑ×１（Ｍａ－５）

８０ｓｑ×３、Ｅ３０ｓｑ×１

８０ｓｑ×３、Ｅ３０ｓｑ×１

５．５ｓｑ×３、Ｅ２．０×１（Ｍａ－５）

ＩＶ５．５ｓｑ×３ ＩＶ５．５ｓｑ×３

　６０ｓｑ×３（Ｍａ－ＥＬ３）　ＥＬ－３　　　　　　

１００ｓｑ×３（Ｍａ－ＥＬ１）　ＥＬ－１　　　　　　

　８０ｓｑ×３（Ｍａ－ＥＬ２）　ＥＬ－２　　　　　　

１００ｓｑ×３（Ｍａ－ ６） 　　Ｒ1Ｐ－１、２　 　　

　１４ｓｑ×３（Ｍａ－ ７）　 　１４Ｆ整流器      　

　６０ｓｑ×３（Ｍａ－ ５） 　　９Ｐ－１、１２－１　

　３８ｓｑ×３（Ｍａ－ ２ｂ） 　８Ｐ－２　　　　　　

６０ｓｑ×３　Ｅ１４ｓｑ×１（Ｍａ－４）

３８ｓｑ×３（Ｂ2Ｐ－１に至る）

６０ｓｑ×３　Ｅ３８ｓｑ×１（Ｍａ－４）

６０ｓｑ×３（Ｂ2Ｐ－１に至る）

１００ｓｑ×３（Ｂ2Ｐ－３に至る）

１００ｓｑ×３　Ｅ６０ｓｑ（Ｍａ－４）

６０ｓｑ×３（Ｍａ－３）

ＩＶ３８ｓｑ×３

ＣＶ２２ｓｑ－３Ｃ

５．５ｓｑ×３　Ｅ２．０×１

５．５ｋｗ

２２５ＡＦ／１５０ＡＴ６０ｓｑ×３

５．５ｋｗ １．５ｋｗ２９１．６ｋｗ

　１２．５ｋｗ

　４４．０ｋｗ

６０．６ｋｗ

１８．０ｋｗ

２５．５ｋｗ

　７．８ｋｗ

 ＢＤ３φ４ｗ　４１５Ｖ／２４０Ｖ　８００Ａ

 ＢＤ３φ４ｗ　４１５Ｖ／２４０Ｖ　８００Ａ

ＣＶ２００ｓｑ×３Ｃ

３８ｓｑ×３　　（Ｍａ－２ｂ）

６０ｓｑ×３　　　（Ｍａ－ＥＬ3）

３８ｓｑ×３、Ｅ３８ｓｑ×１

８０ｓｑ×３

１００ｓｑ×３（Ｍａ－ＥＬ1）

　８０ｓｑ×３（Ｍａ－ＥＬ2）

１００ｓｑ×３（Ｍａ－ ６　）

１００ｓｑ×３　　　（Ｍａ－６）

６０ｓｑ×３ Ｅ3 ５０ｓｑ×１
２２５ＡＦ／１５０ＡＴ×１

４００ＡＦ／２５０ＡＴ×１

２２５ＡＦ／１２５ＡＴ

１００ｓｑ×３（Ｍａ－ ６　）

　１４ｓｑ×３（Ｍａ－ ７　）

　８０ｓｑ×３（Ｍａ－ＥＬ２）

１００ｓｑ×３（Ｍａ－ＥＬ１）

　６０ｓｑ×３（Ｍａ－ＥＬ３）

７．４ｋｗ

　５．５ｓｑ×３　Ｅ２．０×１
　８０ｓｑ×３　３０ｓｑ×１

２２５ＡＦ／１７５ＡＴ　×２

６６．３ｋｗ

４５ｋｗ

非常電灯

一般動力

Ｎｏ.２

２６．０５ｋｗ

５６．１ｋｗ

１１．０ｋｗ

２６．０ｋｗ

５９．０ｋｗ

４４．０ｋｗ

７８．０ｋｗ

３９．０ｋｗ

３９．０ｋｗＭａ－ＥＬ1
１００ｓｑ×３　　　（Ｍａ－ＥＬ1）

　３８ｓｑ×３ Ｅ３ ５０ｓｑ×１

５０ｓｑ×３ Ｅ３ ２２ｓｑ×１（Ｍａ－６） ８ｓｑ×３ Ｅ３ ５．５ｓｑ×１（Ｒ1Ｐ－１）に至る

３４．０ｋｗ

３．７５ｋｗ

５０ｓｑ×３　Ｅ３　２２ｓｑ×１

１００ｓｑ×３（Ｍａ－ＥＬ１）　ＥＬ－１

　８０ｓｑ×３（Ｍａ－ＥＬ２）　ＥＬ－２

　６０ｓｑ×３（Ｍａ－ＥＬ３）　ＥＬ－３

ＦＰ６０ｓｑ－３Ｃ　（Ｍａ－２）　Ｂ２Ｐ－１、Ｂ２Ｐ－２ －１

４

３

２

１

－２

８

９

10

５

６

７

２

 図 番
動 力 幹 線 立 上 り 系 統 図 　 そ の １
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 図 面 名

 業 務 名
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Ｂ２Ｆ

Ｂ１Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

５Ｆ

６Ｆ

７Ｆ

８Ｆ

９Ｆ

１０Ｆ

１１Ｆ

１２Ｆ

１３Ｆ

１４Ｆ

１５Ｆ

１６Ｆ

１７Ｆ

１８Ｆ

Ｐ１Ｆ

Ｐ２Ｆ

Ｐ３

 図 面 名  図 番
動 力 幹 線 立 上 り 系 統 図 　 そ の ２

 業 務 名
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５
，

０
０

０
４

，
０

０
０

６
，

０
０

０
３

，
８

４
０

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
３

，
８

４
０

４
，

０
０

０
４

，
０

０
０

４
，

０
０

０

Ｂ１ＭＲＨ－１０Ｌ

ＲＨ－９Ｌ ＲＨ－８Ｌ

ＲＨ－７Ｌ

Ｂ２ＡＬ

ＲＨ－２Ｌ ＲＨ－３Ｌ

Ｒ１Ｍ

１ＡＬ

１７ＢＬ

１６ＢＬ

１５ＢＬ

１４ＢＬ

１３ＢＬ

１２ＢＬ

１１ＢＬ

１０ＢＬ

９ＢＬ

８ＢＬ

７ＢＬ

６ＢＬ

５ＢＬ

４ＢＬ

３ＢＬ

２ＢＬ

１ＢＬ

Ｂ１ＢＬ

Ｂ２ＢＬ

Ｂ１ＡＬ

Ｒ１Ｍ  ＲＢＬ

航空障害灯制御盤  １８ＢＬ

ＣＰＥＶ　０．６５×１０Ｐ

９Ｒｂ　２０Ｐ

１５Ｒｂ　１０Ｐ

５Ｒｂ　３０Ｐ

Ｂ１Ｒｂ　６０Ｐ

ＣＰＥＶ　０．６５×２０Ｐ

ＣＰＥＶ　０．６５×３０Ｐ

｛航空障害灯表示 

サイレン操作回路
 ＩＶ１．６×６

 ＣＰＥＶ　０．６５×２０Ｐ×１　ＥＰＳ（Ａ）

　

監視盤（防災センター）

Ｂ１Ｒａ　２０Ｐ

ＣＰＥＶ　０．６５×２０Ｐ

ＥＰＳ（Ａ） ＥＰＳ（Ｂ） ＥＰＳ（Ａ） ＥＰＳ（Ｂ）

ロードヒーティングその他系統図 遠方操作回路系統図

１．０×９

１．０×６

１．０×９１．０×９ １．０×９

１．０×９

１．０×９

１．０×９

１．０×９

１．０×９

１．０×９

１．０×９

１．０×９

１．０×９

１．０×９

１．０×９

１．０×１２

１．０×１８

１．０×９

１．０×１２

１．０×９

１．０×１２

 ＣＰＥＶ　０．６５×３０Ｐ×２　ＥＰＳ（Ｂ）

 ３８ｓｑ×３

６０ｓｑ ６０ｓｑ

２２ｓｑ

８０ｓｑ ８０ｓｑ ６０ｓｑ ３８ｓｑ

８０ｓｑ

１４ｓｑ

５０ｓｑ

３８ｓｑ×３

３
８

ｓ
ｑ

５
０

ｓ
ｑ

５０ｓｑ×３

  　　３８ｓｑ×３　３φ２００ｖ　Ｂ２ＡＬ　ＥＰＳ（Ａ）

  ５０ｓｑ×３　３φ２００ｖ　Ｂ１Ｍ　　Ｒ１Ｍ

  ６０ｓｑ×６　　　２００ｖ　１ＦＨＬ

  １４ｓｑ×３　　　２００ｖ　ＲＨ－２Ｌ

  ６０ｓｑ×３　ＲＨ－　７Ｌ

  ６０ｓｑ×３　ＲＨ－　６Ｌ

  ６０ｓｑ×３　ＲＨ－　１Ｌ

  ８０ｓｑ×３　ＲＨ－１０Ｌ

  ８０ｓｑ×３　ＲＨ－　９Ｌ

  ６０ｓｑ×３　ＲＨ－　８Ｌ

  ６０ｓｑ×３　ＲＨ－　５Ｌ

  ８０ｓｑ×３　ＲＨ－　２Ｌ

  ５０ｓｑ×３　ＲＨ－　３Ｌ

  ８０ｓｑ×３　ＲＨ－　４Ｌ

電気室から

南車庫

１００ＡＦ／１００ＡＴ

Ｂ１ＡＬ

西車庫

２Ｐ３０ＡＴ

案内

(電気ｽﾄｰﾌﾞ)

５０ＡＴ

拓銀

２Ｐ１５ＡＴ

２Ｐ２０ＡＴ

電気ストーブ

ＳＶ１４ｓｑ×３Ｃ

電気ストーブ

医務室

３Ｐ３０ＡＴ

ＳＶ２２ｓｑ×３Ｃ

避難タラップ

第１特会議室

１００ＡＴ

３Ｐ

避難タラップ

第２特会議室

ＳＶ２２ｓｑ×３Ｃ

窓口課

電源

シャッター

１ＦＨＬ

３Ｐ１００ＡＴ

３Ｐ１００ＡＴ

３Ｐ３０ＡＴ

歯科

３Ｐ１５ＡＴ ３Ｐ１５ＡＴ

電気ストーブ（医務室）

ＩＶ３８ｓｑ×３

ＳＶ１４ｓｑ－３Ｃ ＣＶ５．５ｓｑ－３Ｃ

（機械室）

ＣＶ５．５ｓｑ－３Ｃ

（機械室）

Ｂ２ＡＬ３

公害測定器

印刷センター動力盤

Ｓ－２

ＩＶ３８ｓｑ×３

喫茶分電盤

ＥＬＢ

１００ＡＴ（Ｂ－ＥＰＳ）

ＥＬＢ

１００ＡＴ 暗室

ＣＶ２２ｓｑ－３Ｃ

（Ｂ－ＥＰＳ）

ＩＶ３８ｓｑ－３Ｃ

ＩＶ３８ｓｑ－３Ｃ

シュレッター電源

ＣＶ３８ｓｑ－３Ｃ

Ｂ２ＡＬ２

ＣＶ３８ｓｑ－３Ｃ

ＣＶ３８ｓｑ－３Ｃ
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コンプレッサー南西中継開閉器

コンプレッサー南西２００Ｖ開閉器

ＩＶ５．５ｓｑ×３（Ｅ２５）

ＲＨ－６Ｌ



 図 面 名

 業 務 名

Ｂ２Ｆ

Ａ－ＥＰＳ Ｂ－ＥＰＳ ＡＤ（東側）

Ｂ１Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

５Ｆ

６Ｆ

７Ｆ

８Ｆ

９Ｆ

１０Ｆ

１１Ｆ

１２Ｆ

１３Ｆ

１４Ｆ

１５Ｆ

１６Ｆ

１７Ｆ

１８Ｆ

１９Ｆ

51-2

 図 番
動 力 幹 線 立 上 り 系 統 図 　 そ の ３
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４
，
０

０
０

６
，

０
０
０

３
，

８
４
０

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
３
，

８
４

０
４
，

０
０
０

４
，
０

０
０

Ｔ Ｒ

Ｔ Ｒ

Ｔ Ｒ

Ｔ Ｒ

Ｔ Ｒ

Ｔ Ｒ

Ｔ Ｒ Ｔ Ｒ

３０ＫＶＡ

人事課

行政管理課

２２ｓｑ×４

Ａ： ４１５Ｖ ２２５ＡＦ／１２５ＡＴ

１００Ｖ １００ＡＦ／５０ＡＴ×２

Ｂ： ２００Ｖ ２２５ＡＦ／１５０ＡＴ

Ｃ： １００Ｖ ２２５ＡＦ／１５０ＡＴ

１００ＡＴ

１００ＡＴ

１００ＡＴ

３８ｓｑ×３（５１）

Ｂ： ２００Ｖ ２２５ＡＦ／１５０ＡＴ

７５ＫＶＡ

Ａ： ４１５Ｖ ２２５ＡＦ／１２５ＡＴ

Ｂ： ２００Ｖ ２２５ＡＦ／１５０ＡＴ

Ｃ： １００Ｖ ２２５ＡＦ／１５０ＡＴ

７５ＫＶＡ

Ｂ： ２００Ｖ ２２５ＡＦ／１５０ＡＴ

３８ｓｑ×４

１００ＡＦ／１００ＡＴ

３８ｓｑ×４

６０ｓｑ×４

１００ｓｑ×４

３８ｓｑ×４

３８ｓｑ×４

３８ｓｑ×４

３８ｓｑ×４
２２ｓｑ×４

３８ｓｑ×４

３８ｓｑ×４

６０ｓｑ×４

３８ｓｑ×４

３８ｓｑ×４

３８ｓｑ×４

１００ＡＦ／１００ＡＴ

２２ｓｑ×４

３８ｓｑ×４

２２ｓｑ×４

１００ＡＦ／７５ＡＴ（情報管理センター）

１００ｓｑ×４

予備

２２ｓｑ×３

予備

２２ｓｑ×３

ＣＶＱ６０ｓｑ

ＣＶＱ１００ｓｑ

１５Ｐ－１

７５ＫＶＡ

７５ＫＶＡ

２００Ｖ １００ＡＦ／５０ＡＴ×３

１００ＫＶＡ

１００ＫＶＡ

（保護指導課）

（防災無線）

ＣＶ１００ｓｑ－３Ｃ

Ａ： ４１５Ｖ ２２５ＡＦ／１５０ＡＴ

Ｃ： １００Ｖ ２２５ＡＦ／２２５ＡＴ

１５０ｓｑ×４

１００ｓｑ×４

Ａ： ４１５Ｖ ２２５ＡＦ／１５０ＡＴ

Ｃ： １００Ｖ ２２５ＡＦ／２２５ＡＴ

１５０ｓｑ×４

１００ｓｑ×４

蓄電池室

２０ＫＶＡ

ＴＲ

河川課

Ｂ－ＥＰＳ室

公害測定室

ＣＶ２２ｓｑ－４Ｃ

ＮＴＴ

エアコン

蓄電池室

（予備）

ＣＶ３８ｓｑ－４Ｃ

２ＡＬ１

３８ｓｑ×３（５１）

３８ｓｑ×４（５１）

６０ｓｑ×４

６０ｓｑ×４

３８ｓｑ×４

６０ｓｑ×４

３８ｓｑ×４

１６Ｐ－１

（ＰＦ２８）

ＣＶ－Ｔ１５０ｓｑ

ＣＶ１００ｓｑ－３Ｃ

１４階Ａ－ＥＰＳ

トランス　７５ＫＶＡ

Ｍ ５．７ｋｗ

５
，
０
０

０

Ｎｏ.１

一般動力
Ｕ Ｐ Ｓ 盤

中央監視用分電盤

ＣＶＱ１００ｓｑ

ＣＶＱ１００ｓｑ

Ｎｏ.１

一般動力

U1

U1

U2

U2

ＣＶ－Ｔ１５０ｓｑ

オフコン（ＯＡ電源） ＣＶＴ１００ｓｑ

ＣＶＴ１００ｓｑ 51-1

51-2

51-1

ＣＶＣＦ空調盤　１５Ｐ－１

※

※

※
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ＣＶＱ１４ｓｑU3

ＩＶ６０ｓｑ×４

ＩＶ１００ｓｑ×４

ＩＶ１００ｓｑ×４

ＣＶＱ１００ｓｑ

ＩＶ６０ｓｑ×４

ＩＶ６０ｓｑ×４

ＣＶＱ２００ｓｑ（既設）

ＩＶ６０ｓｑ×４

ＩＶ１００ｓｑ×４

ＩＶ１００ｓｑ×４

ＣＶＱ１５０ｓｑ

ＩＶ６０ｓｑ×４

ＩＶ６０ｓｑ×４

ＣＶ１００ｓｑ－３Ｃ

ＣＶ１００ｓｑ－３Ｃ

ＣＶ８ｓｑ－３Ｃ　Ｅ２．０（Ｅ３１）

Ａ： １００ＡＦ／１００ＡＴ

Ｂ： １００ＡＦ／１００ＡＴ

Ｃ： １００ＡＦ／１００ＡＴ

ＣＶ８ｓｑ－３Ｃ

３８ｓｑ×４

２２５ＡＦ／１２５ＡＴ

１００ＡＦ／７５ＡＴ　（予備）１００ＡＴ

１００ＡＦ

１００ＡＦ／１００ＡＴ

１００ＡＦ／１００ＡＴ

１００ＡＦ／１００ＡＴ

２２ｓｑ×４

２２５ＡＦ

１５０ＡＴ

50

ＣＶＱ２００ｓｑ　Ｅ３８

ＣＶＱ２００ｓｑ

１００ｓｑ×４

５０ＫＶＡ

７５ＡＴ

１００ＡＦ／１００ＡＴ

１００ＡＦ／１００ＡＴ

１００ＡＦ／１００ＡＴ

１００ＡＦ／１００ＡＴ

１００ＡＦ／１００ＡＴ

ＣＶＱ１００ｓｑ



 札幌市 総務局 行政部 庁舎管理課 7/11

札幌市本庁舎電気設備定期点検業務

受変電設備配置図

Ａ

Ｂ

４ ３ ２ １

7
,
0
0
0

6,400 7,000 3,000

 業 務 名

 図 番 図 面 名

(88C1) (52GB,52GL)

引込盤

発電機

非常用

ＶＣＴ盤高圧受電盤
開閉器盤

分　岐

（１）

フィーダー盤

（２）

フィーダー盤

フィーダー盤

非常用

№2

№１№１

（1） （2）

一般動力

（ＵＰＳ）

蓄電池盤

（ＵＰＳ）

蓄電池盤

７５ｋＶＡ

ＵＰＳ盤
入出力盤

配電盤配電盤配電盤

（3）（2）（1）

非常動力用変圧器盤

第2変電室

引込盤

第2変電室

受電盤

ロードヒーティング用

変圧器盤

ロード

ヒーティング

  用配電盤

一般動力

用配電盤

№2一般動力用変圧器盤

非常電灯用変圧器盤

一般動力

用配電盤

配電盤（2）

用配電盤

配電盤（1）
一般電灯動力用変圧器盤

№１一般動力用変圧器盤

避雷接地端子盤　２９０Ｗ×４００Ｈ

（直流電源用）

冷房機

装置盤

直流電源
蓄電池盤

１１ １０ ９ ８ ７ ６ ５ ４ ２ １－２ １－１

盤（４）

コンデンサー

盤（３）

コンデンサー

３

盤（１）盤（２）

コンデンサーコンデンサー

一般電灯動力用一般電灯動力用 非常動力用 非常動力用 非常動力用

２１２２２３２４２５２６２７２９

２０ １９ １８ １７ １６ １５ １４ １３ １２

9008008002,0001,7001,2001,2002,100

6001,0001,0001,7508008001,4509009002,1001,580

9007507501,1001,1007501,1001,1001,0009509509501,480

１９０１９０

１,０００

２００

１,２００ １,３００１,３００８００

２２５ ２２５

１,８００８００８００２,７３０ １２０

２５０７０

４
０
０

１
２
５

７
,
２
７

５

４
０
０

２
５

１
,３

６
０

８
０
０

１
,
３

９
０

１
,２

０
０

１
,２

０
０

９
０

０

１２,８８０



非常用発電機引込盤

 図 面 名  図 番
受変電設備機器詳細図（その１）

 業 務 名

札幌市本庁舎電気設備定期点検業務

ユ
ニ

ッ
ト

構
成

図

SC

319KVAR

ガス式

88C4

VMC

200A

PF

6.6KV

種別２

88C3

VMC

200A

PF

6.6KV

SC

319KVAR

ガス式

種別２

88C2

VMC

200A

6.6KV

SC

319KVAR

ガス式

種別２

88C1

VMC

200A

PF

6.6KV

SC

160KVAR

ガス式

種別２

SR

19.1

KVAR

(6%)

SR

19.1

KVAR

(6%)

SR

19.1

KVAR

(6%)

SR

9.57

KVAR

(6%)

DR DR DR DR

52GB

VCB

7.2KV

600A

12.5KA

ZCT

VCB

7.2KV

600A

12.5KA

ZPD

52F5

ZCT

ZPD

VCB

52F4

7.2KV

600A

12.5KA

ZCT

52F3

VCB

600A

7.2KV

12.5KA

52F2

VCB

7.2KV

600A

12.5KA

52F1

VCB

7.2KV

600A

12.5KA

52FC

VCB

7.2KV

600A

12.5KA

ZCTZCT

VCT

DS

89R

7.2KV

400A

VCB

7.2KV

600A

12.5KA

52R

LA

２×ＣＴ

VCB

7.2KV

600A

12.5KA

52F6

VCB

7.2KV

600A

12.5KA

52K

52GL

7.2KV

VCB

12.5KA

600A 52BR1

VCB

7.2KV

600A

12.5KA

ZPD

1×CT

2×VT

2×CT

2×CT

2×CT

2×CT

2×CT

2×VT

2×CT

PF

2×VT

2×VT

盤番号 盤　名　称 備　　考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

高圧引込盤

高圧受電盤

分岐開閉器盤

フィーダ盤（１）

フィーダ盤（２）

母線連絡遮断器盤

非常用フィーダ盤

コンデンサ盤（１）

コンデンサ盤（２）

コンデンサ盤（３）

コンデンサ盤（４）
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7507501100110075011001100

7550

900950950 1000950

3850

N　  P N　  P N　  P N　  P N　  P N　  P N　  P N　  P N　  P N　  PN　  P N　  P

FL

前面スペース 後面スペース

2
3
0
0

1
0
0

換気筒

1200

40

900 50

正
　

面
　

図

側　面　図
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

風　窓 風　窓 風　窓 風　窓



１－２

換 気 孔

 図 面 名  図 番
受変電設備機器詳細図（その２）

 業 務 名
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５ ４ ３６７ ２１１ １０ ９ ８ １－２ １－１

ＶＣＢ

２×ＣＴ

ＺＣＴ

換気扇

ＳＣ
３１９ＫＶＡＲ

ガス式

ＳＲ
１９．１
ＫＶＡＲ
（６％）

ＤＲ

ＳＣ
３１９ＫＶＡＲ

ガス式

ＳＲ
１９．１
ＫＶＡＲ
（６％）

ＤＲ

ＳＣ
３１９ＫＶＡＲ

ガス式

ＳＲ
１９．１
ＫＶＡＲ
（６％）

ＤＲ

ＳＣ
１６０ＫＶＡＲ

ガス式

ＳＲ
９．５７
ＫＶＡＲ
（６％）

ＤＲ

５２Ｆ２
ＶＣＢ
７．２ＫＶ
６００Ａ
１２．５ＫＡ

５２Ｆ１
ＶＣＢ

７．２ＫＶ
　６００Ａ
１２．５ＫＡ

５２ＦＣ
ＶＣＢ
７．２ＫＶ
６００Ａ
１２．５ＫＡ

５２Ｋ１
ＶＣＢ
７．２ＫＶ
６００Ａ
１２．５ＫＡ

ＶＣＢ
７．２ＫＶ
　６００Ａ
１２．５ＫＡ

２×ＣＴ
ＺＣＴ

ＶＣＢ
７．２ＫＶ
６００Ａ
１２．５ＫＡ

２×ＣＴ

２×ＣＴ
ＺＣＴ

２×ＣＴ

ＺＣＴ

５２ＢＲ１
ＶＣＢ
７．２ＫＶ
６００Ａ
１２．５ＫＡ

８９ＲＨ
ＤＳ
７．２ＫＶ
６００Ａ

２×ＣＴ

ＺＰＤ

５２ＲＨ
ＶＣＢ
７．２ＫＶ
６００Ａ
１２．５ＫＡ

ＺＣＴ

２×ＶＴ

ＺＣＴ

ＭＣＣＢ　３Ｐ
２２５ＡＦｘ７

２×ＣＴ

３φＴ　

Ｆ種モールド

３φＴ　
２００ＫＶＡ
６６００／

Ｆ種モールド
ＺＣＴ

３φＴ　

１０００ＫＶＡ
６６００

Ｆ種モールドＺＣＴ

Ｎ　　Ｐ

３φＴ　

ＺＣＴ

２×ＣＴ

３φＴ　
４００ＫＶＡ
６６００
　　／４１５－２４０Ｖ
Ｆ種モールド
混蝕防止板付

３×ＶＴ

３×ＣＴ

８９Ｒ
ＤＳ
７．２ＫＶ
４００Ａ

２×ＣＴ

５２Ｒ
ＶＣＢ
７．２ＫＶ
６００Ａ
１２．５ＫＡ

ＶＣＴ

Ｎ　　Ｐ

２×ＶＴ

正
 
面
 
図

ユ
ニ
ッ
ト
構
成
図

４０

ＦＬ

側　面　図

２
３

０
０

１
０

０

１２００

ＺＰＤ

２×ＶＴ

正
 
面
 
図

ユ
ニ
ッ
ト
構
成
図

１φＴ
２０ＫＶＡ
６６００／

　２１０－１０５Ｖ

Ｆ種モールド

７５０１０００９５０９５０

種別２

７５０９５０

種別２ 種別２ 種別２

１１００１１００１１００１１００

１３

１０００１０００

１２ １４

１７５０

１５

８００ １４５０

１７

ＭＣＣＢ　３Ｐ

１６

８００

１８

９００

１９

９００ ２１００

２０

２１００

２８ ２５

１７００ ２０００

２３

８００

２２

８００ ９００

１０７００ １０７００

７５０

２７

１２００

２６

１２００

風　窓 風　窓

／２１０－１２１Ｖ

２１０－１２１Ｖ
／４１５－２４０Ｖ

２１２４

５２ＧＢ
ＶＣＢ

７．２ＫＶ
６００Ａ
１２．５ＫＡ

５２ＧＬ

７．２ＫＶ
ＶＣＢ

１２．５ＫＡ
６００Ａ

５２Ｆ４

７．２ＫＶ
　６００Ａ
１２．５ＫＡ

２×ＶＴ

２×ＣＴ

ＺＣＴ
２×ＣＴ

５２Ｆ３
ＶＣＢ

６００Ａ
７．２ＫＶ

１２．５ＫＡ

２２５ＡＦ×７

１００ＡＦ×５

将来スペース 将来スペース

ＭＣＣＢ　３Ｐ

２２５ＡＦ×２

ＭＣＣＢ　３Ｐ

２２５ＡＦ×２

ＭＣＣＢ　３Ｐ

８００ＡＦｘ１

Ｂ／Ｄ Ｂ／Ｄ

ＭＣＣＢ　３Ｐ

８００ＡＦｘ１

将来スペース
ＭＣＣＢ　４Ｐ
２２５Ｆｘ２

ＺＣＴ

６００ＡＦｘ１
８００ＡＦｘ１
ＭＣＣＢ　４Ｐ

ＺＣＴ

ＺＣＴ

Ｂ／Ｄ Ｂ／Ｄ

将来スペース
ＭＣＣＢ　３Ｐ

５０ＡＦｘ２

２２５ＡＦ×１

ＭＣＣＢ　３Ｐ

将来スペース

１００ＡＦ×１

ＺＣＴ

ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ

３×ＬＡ

３×ＬＡ

Ｎ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　Ｐ

９００

風　窓

風　窓

風　窓

風　窓

風　窓

風　窓 風　窓

風　窓 風　窓 風　窓

風　窓風　窓

Ｎ　　Ｐ

風　窓 風　窓

風　窓風　窓 風　窓

風　窓

風　窓

風　窓

風　窓

風　窓

風　窓

風　窓

４００ＡＦｘ１
２２５ＡＦｘ２

将来スペース
ＭＣＣＢ　３Ｐ

２２５ＡＦ×２

４０

ＦＬ

側　面　図

２
３

０
０

１
０

０

９００

換気筒

盤番号

１－１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

盤　名　称 盤番号 盤　名　称

ＶＣＴ盤

高圧受電盤

分岐開閉器盤

フィーダ盤（１）

フィーダ盤（２）

母線連絡遮断器盤

非常用フィーダ盤

非常用発電機引込盤

コンデンサ盤（１）

コンデンサ盤（２）

コンデンサ盤（３）

コンデンサ盤（４）

第２変電室引込盤

第２変電室受電盤

ロードヒーティング用ＴＲ盤

ロードヒーティング用配電盤

Ｎｏ，２一般動力用配電盤

Ｎｏ，２一般動力用変圧器盤

Ｎｏ，１一般動力用配電盤（２）

Ｎｏ，１一般動力用配電盤（１）

Ｎｏ，１一般動力用変圧器盤

非常動力用配電盤（３）

非常動力用配電盤（２）

非常動力用配電盤（１）

非常動力用変圧器盤

非常電灯用変圧器盤

一般電灯動力用配電盤（２）

一般電灯動力用配電盤（１）

一般電灯動力用変圧器盤

 札幌市 総務局 行政部 庁舎管理課
札幌市本庁舎電気設備定期点検業務

５２Ｆ５

５２Ｆ６

ＭＣＣＢ　３Ｐ

１００ＡＦ×３
２２５ＡＦ×１

ＭＣＣＢ　４Ｐ
１００ＡＦ×１

１００ＡＦ×１

ＭＣＣＢ　３Ｐ
２２５ＡＦ×５

２２５ＡＦ×６
ＭＣＣＢ　３Ｐ

１００ＡＦ×１

ＺＣＴＭＣＣＢ　２Ｐ
５０ＡＦｘ５
ＭＣＣＢ　３Ｐ
５０ＡＦｘ２

ＭＣＣＢ　４Ｐ
８００ＡＦｘ１

１０００ＫＶＡ
６６００／
４３４－２５１Ｖ
Ｆ種モールド

整　流　器　盤５００ＫＶＡ
６６００

ＶＣＴ

８８Ｃ４
ＶＭＣ

２００Ａ

ＰＦ

６．６ＫＶ

８８Ｃ３
ＶＭＣ

２００Ａ

ＰＦ

６．６ＫＶ

８８Ｃ１
ＶＭＣ

２００Ａ

ＰＦ

６．６ＫＶ

８８Ｃ２
ＶＭＣ

２００Ａ

ＰＦ

６．６ＫＶ

風　窓風　窓

Ｎ　　ＰＮ　　Ｐ Ｎ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　ＰＮ　　Ｐ
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 図 面 名  図 番

 業 務 名

第２変電室単相結線図

第 ２ 変 電 室 単 線 結 線 図

ＡＬ

４２－１ ４２－２ ４２－４ ４２－７ ４２－８ ４２－９

３Ｐ

２００ＡＴ

ＥＬＣＢ－１

１００ｍＡ １００ｍＡ １００ｍＡ １００ｍＡ １００ｍＡ １００ｍＡ １００ｍＡ １００ｍＡ １００ｍＡ

２２５ＡＦ
３Ｐ

２２５ＡＴ

ＥＬＣＢ－２

２２５ＡＦ
３Ｐ

２２５ＡＴ

ＥＬＣＢ－３

２２５ＡＦ
３Ｐ

２００ＡＴ

ＥＬＣＢ－４

２２５ＡＦ
３Ｐ

１７５ＡＴ

ＥＬＣＢ－７

２２５ＡＦ
３Ｐ

２００ＡＴ

ＥＬＣＢ－８

２２５ＡＦ
３Ｐ

１７５ＡＴ

ＥＬＣＢ－９

２２５ＡＦ
３Ｐ

１７５ＡＴ

ＥＬＣＢ－１７

２２５ＡＦ
３Ｐ

１５０ＡＴ

ＥＬＣＢ－１８

ＡＬ ＡＬ ＡＬ ＡＬ ＡＬ ＡＬ ＡＬ ＡＬ ＡＬ

ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ５０ｋＡ

４２－３ ４２－５

ＥＬＣＢ－５

３Ｐ

１００ＡＴ
１００ＡＦ

１００ｍＡ
ＲＣ５０ｋＡ

４２－１０ ４２－１１ ４２－１２ ４２－１３ ４２－１４ ４２－１５ ４２－１６

１５０ＡＴ
２２５ＡＦ
３Ｐ

ＥＬＣＢ－１０

２２５ＡＦ
３Ｐ

２２５ＡＴ

ＥＬＣＢ－１１

２２５ＡＦ
３Ｐ

２２５ＡＴ

ＥＬＣＢ－１２

２２５ＡＦ
３Ｐ

２２５ＡＴ

ＥＬＣＢ－１３

２２５ＡＦ
３Ｐ

２２５ＡＴ

ＥＬＣＢ－１４

２２５ＡＦ
３Ｐ

２２５ＡＴ

ＥＬＣＢ－１５

２２５ＡＦ
３Ｐ

２２５ＡＴ

ＥＬＣＢ－１６

１００ｍＡ

ＡＬ

１００ｍＡ

ＡＬ

１００ｍＡ

ＡＬ

１００ｍＡ

ＡＬ

１００ｍＡ

ＡＬ

１００ｍＡ

ＡＬ

１００ｍＡ

ＡＬ

ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ５０ｋＡ
１００ｍＡ

２２５ＡＦ
２２５ＡＴ

ＲＣ５０ｋＡ

４２－６

ＡＬ ３Ｐ

ＥＬＣＢ－６

ＦＬ

ＦＬ

ＲＨ－ＡＬ ＲＨ－ＢＬ ＲＨ－ＤＬ ＲＨ－ＧＬ ＲＨ－ＨＬ ＲＨ－ＩＬ ＲＨ－４Ｌ ＲＨ－５ＬＲＨ－ＦＬ 予備 ＲＨ－ＪＬ ＲＨ－ＫＬ ＲＨ－ＬＬ ＲＨ－ＭＬ ＲＨ－ＮＬ ＲＨ－ＯＬ ＲＨ－ＰＬＲＨ－ＣＬ

２系１系

２００Ａ（ＡＣ１）

（Ｓ－Ｎ１５０）

２６０Ａ（ＡＣ１）

（Ｓ－Ｎ１８０） （Ｓ－Ｎ１８０）

２６０Ａ（ＡＣ１） ２００Ａ（ＡＣ１）

（Ｓ－Ｎ１５０）

１００Ａ（ＡＣ１）

（Ｓ－Ｎ６５）

２００Ａ（ＡＣ１）

（Ｓ－Ｎ１５０）

２００Ａ（ＡＣ１）

（Ｓ－Ｎ１５０）

２００Ａ（ＡＣ１）

（Ｓ－Ｎ１５０）

２６０Ａ（ＡＣ１）

（Ｓ－Ｎ１８０） （Ｓ－Ｎ９５）

１５０Ａ（ＡＣ１） ２６０Ａ（ＡＣ１）

（Ｓ－Ｎ１８０）

２６０Ａ（ＡＣ１）

（Ｓ－Ｎ１８０）

２６０Ａ（ＡＣ１）

（Ｓ－Ｎ１８０）

２６０Ａ（ＡＣ１）

（Ｓ－Ｎ１８０）

２６０Ａ（ＡＣ１）

（Ｓ－Ｎ１８０）

２６０Ａ（ＡＣ１）

（Ｓ－Ｎ１８０）

２系制御電源

Ｆ
ＶＳ

２０００／５Ａ
ＣＴｘ２

４０ＶＡ

 札幌市 総務局 行政部 庁舎管理課

７．２ｋＶ，２００Ａ

ＰＦ＝Ｇ７５Ａ，ＲＣ４０ｋＡ

ヒューズ動作表示スイッチ付

ＬＢＳ

ＴＲ

三相　５００ｋＶＡ

Ｆ種モールド変圧器

６６００／２１０Ｖ

３０ＡＦ，３０ＡＴ

ＭＣＣＢ，２Ｐ

Ｍｃｔｔ操作電源

１系制御電源

２２５ＡＦ

ＡＣＢ２

６００Ｖ，２０００ＡＦ，

引出形，電動チャージ

１６００ＡＴ，ＲＣ８５ｋＡ

ＭＣＣＢ，２Ｐ

ＤｒＳＷ３０ＡＦ，５ＡＴ

ＭＣＣＢ，２Ｐ

制御電源

５０ＡＦ，１５ＡＴ
２００／１００Ｖ

５００ＶＡ

ＴＲ

内部照明用

内部照明用

コンセント

ＣＶＶ２

ＡＣ１００Ｖ ＩＦＣ盤
ＣＶＶ２

ＭＣＣＢ，２Ｐ

５０ＡＦ，３０ＡＴ

３０ＡＦ，３０ＡＴ

ＭＣＣＢ，２Ｐ

Ｍｃｔｔ操作電源

中央監視

ＡＡ

中央監視

Ｖ

３００Ｖ

２０００Ａ ２０００Ａ

Ｒ２，Ｓ２Ｒ１，Ｓ１

ＡＳＡＳ

（１００ｘ１０ｘ３）

（１００ｘ１０ｘ３）
母線銅帯

母線銅帯

（１００ｘ１０ｘ３）

母線銅帯
（１００ｘ１０ｘ３）

母線銅帯

ＥＦ Ｆ

６６００／１１０Ｖ

５０ＶＡ

ＶＴ

３　３Ｗ６６００Ｖ５０Ｈｚ

温度警報

（１００ｘ１０ｘ３）

母線銅帯

（１００ｘ１０ｘ３）

母線銅帯

６００Ｖ，２０００ＡＦ，

１６００ＡＴ，ＲＣ８５ｋＡ

引出形，電動チャージ

ＡＣＢ１

入－切　操作
状態表示

故障表示

入－切　操作
状態表示

故障表示 インターロック

ＰＬ

ＣＨｄ

可とう導体

４０ＶＡ

２０００／５Ａ

ＣＴｘ２

ＨＩＶ１００ ＨＩＶ１００ ＩＶ１００ ＩＶ３８ ＩＶ１００ ＩＶ１００ ＩＶ１００ＩＶ１００

ＵＶＷ（２） ＵＶＷ（４） ＵＶＷ（７） ＵＶＷ（８） ＵＶＷ（９）ＵＶＷ（３） ＵＶＷ（５）ＵＶＷ（１）

ＨＩＶ１００ ＨＩＶ１００ ＨＩＶ１００ ＨＩＶ１００ ＨＩＶ１００ ＨＩＶ１００ ＨＩＶ１００ＩＶ６０

ＵＶＷ（１０） ＵＶＷ（１１） ＵＶＷ（１２） ＵＶＷ（１３） ＵＶＷ（１４） ＵＶＷ（１５） ＵＶＷ（１６）ＵＶＷ（６）



 図 面 名  図 番
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