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札幌市　行政部　庁舎管理課

点 検 対 象 エ ア コ ン

点 検対 象 外 エ ア コ ン
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札幌市　行政部　庁舎管理課 １８階平面図　エアコン配置図 ２
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図番 担当課長 施設係長
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日立 ： RPC-J40K(北東 T<RAS-J40H>)

前 室

三菱 重工 AC-4： (他局 で設 置）

日立 ： RAS-NP80A(電話機 械室 AC-2)
日立 ： RAS-J40H（ 電話交 換室）

（ 室外 機：Ｐ １Ｆ）

団 交 室

１４階平面図　エアコン配置図札幌市　行政部　庁舎管理課

会議 室 １ 号

点 検対 象 エ ア コ ン

点 検 対 象 外 エ ア コ ン

点 検対 象 外 エ ア コ ン

日 立 :RPC-AP80K5(AC-1)

日立 :RAS-AP80SH-B1(AC-1)

日立 :RAS-AP80SH2(電 話機械 室 AC-3)

日 立 :RCI-AP80K6(AC-3)

日立 :RPC-NP80K(AC-2)
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札幌市　行政部　庁舎管理課 １３階平面図　エアコン配置図
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１階平面図　エアコン配置図
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UP庁舎 管理課

総） 行政部

案内

東 芝 :MMU-AP284YH

札幌市 行政部 庁舎管理課

総 ）市民 の声を 聴く課

点 検対象 エア コン

三菱　 PEFY-J280MC

点検 対象外 エアコ ン
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PUZ-ERP112LA3

⑥ 三菱:PUHY-J355BM
(1F庁舎管理課:PEFY-224MC)
(B2F設備保守控室:PLFY-J112KM)

⑥

防災ｾﾝﾀｰ

更衣室(ﾛｯｶｰ)

車両管理係

運転手控室

文書集配センター
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売店事務所

売　店

食料品

図　番
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会議室１

会議室４

会議室２会議室３

MMD-AP1604BH

(車両管理係:MMU-AP565H)
(運転手控室:MMC-AP454H×2）

② 東芝:MMY-AP2243HR
(防災ｾﾝﾀｰ:MMD-AP1124BH)
(更衣室(ﾛｯｶｰ):MMU-AP455H)

③ 東芝：MMY-AP5603HR

① 東芝：MMY-AP2243HR

(売店事務室:MMU-AP565H)

 MMU-AP1125H×4）

④ 東芝:MMY-AP2803HR
(会議室:MMU-AP565H)
(文書集配ｾﾝﾀｰ:MMU-AP1125H×2)

⑤ 東芝：MMY-AP2803HR
(B1F会議室1.2.3:MMU-AP1125H×3)

① ② ③ ④ ⑤ ⑦

⑦ 東芝:MMY-AP5603HR
(食堂:MMD-AP1604BH×3)

⑧ 東芝：MMY-AP2244H
(清掃人控室(札母):MMC-AP564H
(清掃人控室(委託):MMC-AP454H×2)
(受　　付:MMU-AP284YH)

札幌市　行政部　庁舎管理課

清掃人控室

点検対象エアコン

点検対象外エアコン

地下１階平面図　エアコン配置図
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⑨三菱：PUZ-ERP112LA3
(赤ちゃん休憩室）PL-RP112LA10

清掃人控室

休憩室
赤ちゃん

５号会議室倉庫元気ショップ

(売店西・東・倉庫・会議室5）
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地下２階平面図　エアコン配置図札幌市　行政部　庁舎管理課

自 家 発 電 室

点 検 対 象 エ ア コ ン

設 備 保守 控 室
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図番図面名

ＰＨ平面図　エアコン配置図

点検対象エアコン

点検対象外エアコン

札幌市　行政部　庁舎管理課

(16階議長応接室：PEZ-RP112DA10)
東芝：PUZ-ERP112LAS

(13F低層用EV機械室：AIF-J1403H<２台>)

三菱：MAR-MJ2801HT

三菱：PV-J140D
(19F EV機械室:PA-J140PG)

東芝：ROA-AP1404H
(19F 記者会見室：AIU-AP1405H)

三菱：PUHY-J224MM)

(18Fﾗｲﾗｯｸ:PLFY-J112KM-A)
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