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機器一覧表（熱源機械
室）
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機器一覧表（ジャンプ台機械
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給水・給油系統図（ミュージアム
棟）
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熱源機械室詳細
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：保全対象

カップリング（PCH-3） カップリング（PCH-4）
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熱源機械室詳細
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現況写真１（加圧給水ポンプ）
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現況写真２（加圧給水ポンプ）

ブレーカー位置
（加圧給水ポンプ）
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電気盤機器配置図（熱源機械室電気盤） 11 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特記事項 
　配置スペース確保のため、 
　SC10とELCB7の配置を振替 
　えて取り付けること。 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単線結線図（熱源機械室電気
盤）
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電気盤機器配置図・単線結線図  
（受水槽室電気盤）
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