
業務名称 消防用ホース交換業務

札 幌 市 交 通 局 高 速 電 車 部 施 設 課

令和 6 年度

業 務 委 託 仕 様 書

公示用



１.　適用

　   本仕様書は、消防用ホース交換業務に適用する。

２.　概要

　   駅舎に設置している消防用ホ－スの交換を行う。

３.　履行期限

     契約書に示す着手の日から令和６年12月20日まで

４.　交換対象および数量

(1) 連結送水管ホース

※　ホ－スは全て国家検定品を納めること。

※　ホ－スの製造年は2024年製であること。

５.　交換場所及び方法について

(1)交換場所 (※別紙参照)

(2)交換時間

  原則として9：00～17：00までとする。

(3)その他　

　ホ－スを交換する際は、 消火栓箱内で櫛形に整えること。

　なお、取外したホースは、委託者の指示する場所に引き渡すこと。

６.　注意事項

７.　提出書類

(1)業務着手時

　業務着手届２部

業務責任者及び作業員名簿（自社職員であることを証明できるもの添付）

業務責任者経歴書

業務日程表および連絡体制表（緊急連絡先含む）

協力業者及び作業内容

　 を使用する場合は受託者で用意すること。

(8)交換用のホース搬入時における一時仮置き場所は各駅の換気室とし、運搬時に台車等

   と共に、指示に従い受託者の責任において一切を処理すること。

(1)交換する際には、作業者の身分がわかるように名札の着用、腕章付け等作業にあった

　 服装を整えさせること。

(2)交換場所等においては、歩行者や車両の通行があるため、安全確認を十分行うこと。

(3)受託者の責による不慮の事故が発生した場合においては、速やかに委託者に報告する

　 を最優先とする。 

(7)交換時の清掃・後片付けにおいては、完全に実施すること。

(4)交換に必要な工具及び消耗品類は全て受託者負担とし、ホ－スを消火栓箱に収める

　 際は関係資格あるいは十分な経験を有したものが実施すること。

(5)交換に関連する調査及び作業において、駅舎等に入出場する場合は、委託者の立会

　 いで行うこと。

   なお、入出場する場合は事前に担当者と打ち合わせを行い、必要な手続きを行うこと。

(6)ホ－ス等の運搬については、地下鉄を使用してはならない。

　 また、駅構内においてホ－スの運搬時にエレベ－タの使用を許可するが、旅客の使用



(2)業務実施時

　実施工程表１部（作業実施の10日以上前）

(3)業務完了時

　業務完了届１部、作業報告書１部（報告書書は別に電子データ（ＣＤ等）１部）

　

 ※  報告書の記載必要事項は次のとおり。

(1)作業実施日

(2)ホ－ス一覧表（メ－カ－名・種類・製造年・その他）

(3)交換状況を掌握できる写真および交換用ホースが国家検定品であることを示す写真

(4)その他必要な書類



更新年度 施設名
麻生 40Ａ-15ｍ 265

40Ａ-20ｍ 7

北３４条 65Ａ-20ｍ 50

322

北２４条

北１８条 322

北１２条

（南北線）大通

中島公園

幌平橋

中の島

平岸

南平岸

澄川

自衛隊前

真駒内

南車両基地

本局

40Ａ-20ｍ 3

40Ａ-15ｍ 19

40Ａ-15ｍ 11

40Ａ-15ｍ 30

65Ａ-20ｍ 14

40Ａ-15ｍ 27

65Ａ-20ｍ 16

40Ａ-15ｍ 11

40Ａ-15ｍ 10

40Ａ-15ｍ 11

40Ａ-15ｍ 12

40Ａ-15ｍ 16

40Ａ-15ｍ 18

40Ａ-20ｍ 4

40Ａ-15ｍ 10

40Ａ-15ｍ 14

40Ａ-15ｍ 14

40Ａ-15ｍ 12

40Ａ-15ｍ 6

65Ａ-20ｍ 20

交換数量(本)

消防用ホース交換数量一覧
規格 数量

40Ａ-15ｍ

R6（2024）年度

44



ホースの種類 製造年 更新対象 ホースの種類 製造年 更新対象

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

南北線　麻生駅

屋内消火栓 連結送水放水口

本　　数 27 本　　数 162014 2014

６ ５番出口前

７ ６番出口前（北側）

１１ ホーム中央

１２

８ ６番出口前（南側）

９ ８番出口前

合　　　計

１０ ホーム北側

ホーム南側

４番出口前

４ トイレ前

５

屋内消火栓ホース設備表

１ ３番出口前

名　　　　称

番号 消火栓箱設置場所 備　考

換気機械室Ａ前
（南側）

２ 北側改札口内

３

2014年(H26)全数更新



ホースの種類 製造年 更新対象 ホースの種類 製造年 更新対象

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2004 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2004 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 65A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

２

南北線　北３４条駅

８ 1番ホーム南側

2番ホーム中央

４

５ ３番出口前

トイレ前

番号 消火栓箱設置場所

１番出口前

７ 1番ホーム北側

合　　　計 本　　数

３ ２番出口前

売店前

６ 仮泊室Ｄ前

９ 2番ホーム北側

１０

2014年(H26)全数更新

屋内消火栓ホース設備表

名　　　　称

１

屋内消火栓
備　考

連結送水放水口

2014本　　数 14

１１

30

５番出口

2014



ホースの種類 製造年 更新対象 ホースの種類 製造年 更新対象

40A-15m 2014 〇 差込口のみ

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

差込口のみ

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

差込口のみ

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

差込口のみ

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 差込口のみ

40A-15m 2014 〇 （ねじ式）

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 差込口のみ

40A-15m 2014 〇 （ねじ式）

８ 南側改札口前

９

ホーム中央

ホーム南側

10

19 本　　数 02014

屋内消火栓ホース設備表

名　　　　称

ホーム北側

１１

１

番号

１番出口前

南北線　北２４条駅 2014年(H26)全数更新

屋内消火栓 連結送水放水口
備　考

７ ３番出口前

５ 電気室前

２ ２番出口前

消火栓箱設置場所

６ 換気室前

トイレ前

３ 北側改札口前

本　　数

４

合　　　計



ホースの種類 製造年 更新対象 ホースの種類 製造年 更新対象

40A-15m 2014 〇 差込口のみ

40A-15m 2014 〇

40A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 差込口のみ

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-20m 2014 〇

40A-15m 2019 -

40A-15m 2019 -

40A-15m 11 2014

40A-15m 2 2019

40A-20m 3 2014

合　　　計

南北線　北１８条駅 2014年(H26)、2019年(R1)に更新実施

２番ホーム南側

備　考

１番ホーム

消火栓箱設置場所
連結送水放水口

１ １階換気室前

２ 電気室前

３ １番出口前

６

番号

４

名　　　　称

屋内消火栓ホース設備表

本　　数 0

５ ２番ホーム北側

２番出口前７

屋内消火栓



ホースの種類 製造年 更新対象 ホースの種類 製造年 更新対象

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 差込口のみ

40A-15m 2014 〇 （ねじ式）

40A-15m 2014 〇 差込口のみ

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 差込口のみ

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 差込口のみ

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

差込口のみ

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

１番ホーム中央

９

１番ホーム北側

２番ホーム北側

６ １番ホーム北側

７

屋内消火栓ホース設備表

名　　　　称

屋内消火栓 連結送水放水口

３

番号 消火栓箱設置場所

１階換気室前

２ 1番出口側改札内

１

南北線　北１２条駅 2014年(H26)全数更新

備　考

2番出口前

４ １番ホーム南側

５

８ ２番ホーム南側

0本　　数合　　　計 本　　数 16 2014



種類 製造年 交換対象 種類 製造年 交換対象

　地下　1F 40Ａ-15ｍ 2014 〇 　　送水口のみ　（ネジ式）

　５番出口前 40Ａ-15ｍ 2014 〇 　

　地下　1F 40Ａ-15ｍ 2014 〇

　券売機（北）横 40Ａ-15ｍ 2014 〇

　地下　1F 撤去

　証明サ－ビス前

　地下　1F 40Ａ-15ｍ 2015 -

　９番出口前 40Ａ-15ｍ 2015 -

　地下　1F 40Ａ-15ｍ 2014 〇

　１０番出口前 40Ａ-15ｍ 2014 〇

　地下　２F 40Ａ-15ｍ 2016 -

　北行ホ－ム　北 40Ａ-15ｍ 2016 -

　地下　２F 　　送水口のみ　（ネジ式）

　北行ホ－ム　北

　地下　２F 40Ａ-15ｍ 2016 -

　北行ホ－ム　中央 40Ａ-15ｍ 2016 -

　地下　２F 40Ａ-15ｍ 2016 -

　北行ホ－ム　南　 40Ａ-15ｍ 2016 -

屋 内 消 火 栓 ホ － ス 設 備 表

南北線 大通駅１／２（１
系 ）

番号 消火栓箱設置場所
屋内消火栓 連結送水放水口

2014年(H26)、2015、
2016年に更新実施

備考

1

2

3

4

5

6

7

8

014本 数 本 数小 計



種類 製造年 交換対象 種類 製造年 交換対象

　地下　1F 撤去

　７番出口通路

　地下　1F 40Ａ-15ｍ 2016 -

　６番出口前 40Ａ-15ｍ 2016 -

　地下　1F 40Ａ-15ｍ 2016 -

　駅務室横 40Ａ-15ｍ 2014 〇

 40Ａ-15ｍ 2015 -

　地下　1F 40Ａ-15ｍ 2014 〇

　案内センタ－横 40Ａ-15ｍ 2014 〇

　地下　1F 40Ａ-15ｍ 2014 〇 　　送水口のみ　（ネジ式）

　１２番出口横 40Ａ-15ｍ 2014 〇 　

　地下　２F 40Ａ-15ｍ 2016 -

　南行ホ－ム連絡通路横 40Ａ-15ｍ 2016 -

　地下　２F 40Ａ-15ｍ 2016 -

　南行ホ－ム　中央 40Ａ-15ｍ 2016 -

　地下　２F 　　送水口のみ　（ネジ式）

　南行ホ－ム　南

　地下　２F 40Ａ-15ｍ 2016 -

　南行ホ－ム　南 40Ａ-15ｍ 2016 -

11 2014

3 2015

15 2016

備考

1

2

3

4

5

6

7

8

番号 消火栓箱設置場所
屋内消火栓 連結送水放水口

小 計 0

合 計 本 数 本 数 0

本 数 本 数15

屋 内 消 火 栓 ホ － ス 設 備 表

南北線 大通駅２／２（２
系 ）



ホースの種類 製造年 更新対象 ホースの種類 製造年 更新対象

40A-15m 2014 〇 差込口のみ

40A-15m 2014 〇 （ねじ式）

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 差込口のみ

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 差込口のみ

40A-15m 2014 〇

差込口のみ

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2019 - 65A-20ｍ 2019 -

40A-15m 2019 - 65A-20ｍ 2019 -

差込口のみ

12 2014

2 2019
本　　数 2 2019

本　　数 14合　　　計

小計 本　　数

2014年(H26)、2019年(R1)に更新実施

備　考

南北線　中島公園駅

屋内消火栓 連結送水放水口
番号 消火栓箱設置場所

７ ２番ホーム北側

５ １番ホーム北側

６ ２番ホーム南側

４

３

１ 1番出口前

２ 改札口内

１番ホーム南側

１番ホーム中央

8 3番出入口

屋内消火栓ホース設備表

名　　　　称

本　　数 2

ずい道内
（駅舎系統）



ホースの種類 製造年 更新対象 ホースの種類 製造年 更新対象

40A-15m 2014 〇 差込口のみ

40A-15m 2014 〇 （ねじ式）

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

差込口のみ

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

差込口のみ

2014

３ １番ホーム南側

本　　数 11 本　　数 0合　　　計

備　考

１ ２番出口前

２ 改札口内

１番ホーム北側

２番ホーム南側

６

４

２番ホーム中央

屋内消火栓ホース設備表

名　　　　称

連結送水放水口屋内消火栓
番号 消火栓箱設置場所

南北線　幌平橋駅 2014年(H26)全数更新

５

７ ２番ホーム中央



ホースの種類 製造年 更新対象 ホースの種類 製造年 更新対象

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 差込口のみ

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2016 - 差込口のみ

40A-15m 2016 - 08EV工事で追加

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2016 - 差込口のみ

40A-15m 2016 - 08EV工事で追加

差込口のみ

差込口のみ

10 2014

4 2016

１ 1番出口前

２ 換気室内

２番ホーム中央

５

４ １番ホーム中央

３ ２番出口前

２番ホーム南側

７

１番ホーム北側

６

合　　　計 本　　数

小計 本　　数 本　　数 0

8 ２番ホーム南側

014 本　　数

ずい道内
（駅舎系統）

屋内消火栓ホース設備表

名　　　　称

番号 消火栓箱設置場所
屋内消火栓 連結送水放水口

備　考

南北線　中の島駅 2014年(H26)、2016年(H28)に更新実施



ホースの種類 製造年 更新対象 ホースの種類 製造年 更新対象

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇 差込口のみ

40A-15m 2014 〇 （ねじ式）

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

差込口のみ

（ねじ式）

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

差込口のみ

５

消火栓箱設置場所

３番出口側ELV前

２番ホーム南側

８

４ ３番出口側売店前

１番ホーム南側

２番ホーム北側

６ １番ホーム北側

７

本　　数 14合　　　計 0本　　数2014

屋内消火栓ホース設備表

名　　　　称

連結送水放水口

３

備　考

１ 電気室前

２ １番出口側改札前

番号

南北線　平岸駅 2014年(H26)全数更新

屋内消火栓

ずい道内
（３番出口系統）



ホースの種類 製造年 更新対象 ホースの種類 製造年 更新対象

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

屋内消火栓ホース設備表

名　　　　称 南北線　南平岸駅 2014年(H26)全数更新

連結送水放水口
備　考

１

屋内消火栓

合　　　計 0本　　数 12 本　　数2014

５ ホーム中央

３ 改札口前

４ ホーム南側

施設詰所前

２ 電気室前

番号 消火栓箱設置場所

６ ホーム北側



ホースの種類 製造年 更新対象 ホースの種類 製造年 更新対象

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

合　　　計 本　　数 10 本　　数 02014

３ ホーム北側

４ ホーム中央

５ ホーム南側

１ 施設詰所前

２ 売店前

番号 消火栓箱設置場所

屋内消火栓ホース設備表

名　　　　称 南北線　澄川駅 2014年(H26)全数更新

備　考
屋内消火栓 連結送水放水口



ホースの種類 製造年 更新対象 ホースの種類 製造年 更新対象

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

合　　　計 0本　　数本　　数 14 2014

７ ３階物品庫前

４ １番ホーム南側

５ ２番ホーム中央

６ ３階湯沸室前

１ 駅務室前

２ 身障者トイレ前

３ １番ホーム北側

屋内消火栓ホース設備表

名　　　　称

備　考番号 消火栓箱設置場所
屋内消火栓 連結送水放水口

南北線　自衛隊駅 2014年(H26)全数更新



ホースの種類 製造年 更新対象 ホースの種類 製造年 更新対象

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-20m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 18 2014

40A-20m 4 2014
合　　　計 本　　数 0

４ そば屋前

９ 電気室前

８ ホーム階南側

５ ホーム北側

６ ホーム中央（北側）

７ ホーム中央（南側）

１ 施設員詰所前

２ 駅務室廊下

３ 北側改札口内

屋内消火栓ホース設備表

名　　　　称

備　考番号 消火栓箱設置場所
屋内消火栓 連結送水放水口

南北線　真駒内駅 2014年(H26)全数更新



ホースの種類 製造年 更新対象 ホースの種類 製造年 更新対象

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 -

65A-20m 2014 -

65A-20m 2014 -

65A-20m 2014 -

65A-20m 2014 -

65A-20m 2014 -

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

40A-15m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

65A-20m 2014 〇

R6改修工事
のため不要

R6改修工事
のため不要

R6改修工事
のため不要

6 本　　数 202014 2014合　　　計 本　　数

１６ １６番線北側

１３

１５ １６番線中央

１４ １６番線南側

４番線北

地下タイヤ庫(東側)

１２ 小タイヤ庫

１１

８ 工場裏側（中央）

９ 工場裏側（北側）

１０ 地下タイヤ庫(西側)

消火栓箱設置場所

７ 工場裏側（南側）

５ 排水処理室前

６ ４番線南

屋内消火栓

屋内消火栓ホース設備表

４ 正面入口横（南側）

３ 正面入口横（北側）

２ １番線横P18～19

１ １番線横P16～17

連結送水放水口
備　考

南北線　南車両基地 2014年(H26)全数更新名　　　　称

番号



名　称

番号 設置場所 種類 設置年度 更新予定年 更新対象 備　考

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 1

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 2

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 3

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 4

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 5

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 6

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 7

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 8

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 9

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 10

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 11

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 12

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 13

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 14

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 15

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 16

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 17

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 18

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 19

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 20

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 21

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 22

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 23

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 24

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 25

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 26

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 27

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 28

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 29

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 30

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 31

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 32

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 33

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 34

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 35

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 36

名　称

番号 設置場所 種類 製造年月 試験年月 更新対象 備　考

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 37

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 38

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 39

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 40

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 41

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 42

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 43

４０Ａ－１５ｍ 2014 2024 ○ 44

３ １階　北側

４ ２階　北側

１ １階　南側

２ ２階　南側

屋内消火栓ホース設備表（本局庁舎）

１６ ２Ｆ　西側

１７ １Ｆ　西側

１４ ４Ｆ　西側

１８ Ｂ１Ｆ　西側

１５ ３Ｆ　西側

１０

８ １Ｆ　東側

１ ８Ｆ　東側

２ ７Ｆ　東側

５ ４Ｆ　東側

６

６Ｆ　東側

４ ５Ｆ　東側

９ Ｂ１Ｆ　東側

３Ｆ　東側

７ ２Ｆ　東側

札幌市交通局　本局庁舎　　　　　　　札幌市厚別区大谷地東２丁目４－１

札幌市交通局教習所                     札幌市厚別区大谷地東２丁目４－１

１３ ５Ｆ　西側

１１ ７Ｆ　西側

１２ ６Ｆ　西側

８Ｆ　西側

３





 本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書
の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、こ
れを拘束するものではありません。

業務名： 消防用ホース交換業務

公　示　用

令和6年度　 

設　計　書　（ 見　積　参　考 ）



単位 数量 単 価 金 額 率 備 考

　業務費

　　業務原価

　　直接業務費

　　　　直接人件費 式 1

　　　　直接物品費 直接人件費×率 式 1

　　直接業務費計

　　業務管理費 直接業務費×率 式 1

　　業務原価計

　　一般管理費 業務原価×率 式 1

　業務費計

　再　　計

　消費税等相当額 % 10

　業務委託料計

内 訳 書

名 称 摘 要



名称・仕様 数量 単位 単価 金額 備考

消防用ホース交換業務

１．直接人件費

40A×15m　交換費 265 本

40A×20m　交換費 7 本

65A×20m　交換費 50 本

合　　計

2．直接物品費

屋内消火栓用ホース　40A×15m 265 本

屋内消火栓用ホース　40A×20m 7 本

屋内消火栓用ホース　65A×20m 50 本

雑材消耗品等 1 式

合　　計


