
●質問及び回答

水道施設アスベスト定性分析業務

Ｎｏ 質問日 公表日 質問事項 回答

1 10/14 10/15

標記業務につきまして、以下3点についてご質問です。

① 採取対象「パッキン(有圧換気扇)」について

　 こちらは換気扇配管のフランジパッキンという認識でよろしいでしょうか。
   それとも換気扇内部のパッキンを指すものでしょうか。

② 試料採取に伴う仮設足場の設置について

   調査対象№152および№154のほかに、試料採取に伴い足場の設置が必要となる地点
はありますでしょうか。

③ 調査対象№48（溶解槽内）への進入について
   溶解槽内での試料採取にあたり、酸素濃度の測定、強制換気の実施、足場の設置
等、必要な措置や留意事項はありますでしょうか。

①換気扇本体の取り付け部のパッキンとなります。採取による機器の
脱着がない範囲での採取となります。

②その他は、脚立で届く範囲を想定しています。受注者様で、作業に
て必要と判断された場合は、採取対象から除外するなど、発注後に業
務担当者と協議させてください。

③溶解槽については、当局にて換気・酸素濃度測定を行います。付属
の梯子から採取を想定しております。


